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AutoCAD SHX Text
ถ้าผู้ควบคุมงาน วิศวกร คณะกรรมการหรือผู้แทนผู้ว่าจ้างเห็นว่าลูกจ้างหรือช่างคนใดของผู้รับจ้างไม่เข้าใจงานดี ประพฤติตนไม่เหมาะสม ฝีมือไม่ดี หรือทำงานหยาบสับเพร่า 

AutoCAD SHX Text
ผู้ว่าจ้างมีอำนาจขอให้เปลี่ยนลูกจ้างหรือช่างคนนั้นได้ ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาคนใหม่มาแทนโดยเร็วส่วนการแก้ไขหรือเวลาที่เสียไปเพราะการนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นข้ออ้างสำหรับเรียกร้องค่าเสียหาย

AutoCAD SHX Text
1.14 ปริมาณรายการวัสดุทุกหมวดในเอกสารประเมินราคาค่าก่อสร้าง (BOQ) เป็นค่าโดยประมาณ ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เพื่อให้งานที่ออกมาดูเรียบร้อย

AutoCAD SHX Text
สวยงาม รวมถึงงานระบบต่าง ๆ หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ สามารใช้งานได้ตามวัถุประสงค์ของผู้ออกแบบ (เป็นงานจ้างเหมา)

AutoCAD SHX Text
2.การเตรียมวัสดุอุปกรณ์

AutoCAD SHX Text
2.1 สิ่งของที่ปรากฏอยู่ในแบบรูปหรือรายการ หรือมิได้ปรากฏในแบบรูปหรือรายการ แต่จำเป็นต้องใช้เป็นส่วนหรือเครื่องประกอบในการก่อสร้างครั้งนี้ให้ถูกต้องตามหลักวิชาช่าง 

AutoCAD SHX Text
ผู้รับจ้างจะต้องจัดหามารวมอยู่ในงานนี้ทั้งสิ้น

AutoCAD SHX Text
2.2 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาและใช้วัสดุก่อสร้างที่มีคุณภาพดีให้ครบตามแบบรูปรายการทุกประการและต้องจัดหามาให้ครบถ้วนทันเวลา วัสดุที่จำเป็นต้องสั่งจากต่างประเทศ หรือทำขึ้นใหม่เป็นพิเศษ

AutoCAD SHX Text
หรือสิ่งของที่มีจำหน่ายในท้องตลาดจำนวนจำกัด ผู้รับจ้างจะต้องสั่งทันทีเพื่อให้ทันกับระยะเวลาที่ใช้ในการก่อสร้าง จะอ้างภายหลังว่าวัสดุนั้น ๆ ขาดตลาดเพื่อขออนุญาตเปลี่ยนแปลงวัสดุ

AutoCAD SHX Text
ลดเนื้องาน หรือใช้เป็นเหตุผลในการขอขยายต่ออายุสัญญาการก่อสร้างไม่ได้

AutoCAD SHX Text
2.3 วัสดุที่และอุปกรณ์ที่นำมาใช้ ในการก่อสร้างครั้งนี้จะต้องเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อนเลยยกเว้นกรณีที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น มีคุณภาพดี ถูกต้องตามแบบรูปรายการและเป็นไปตามสัญญา 

AutoCAD SHX Text
วัสดุอุปกรณ์ที่จะนำมาใช้ตลอดจนตัวอย่างของวัสดุที่นำมาใช้ในงานก่อสร้างจะต้องนำตัวอย่างมาให้คณะกรรมการตรวจรับ ตรวจรับรองว่าถูกต้องก่อนจึงจะทำการสั่งหรือติดตั้งได้

AutoCAD SHX Text
2.4 วัสดุก่อสร้างที่ระบุชื่อโดยเฉพาะเจาะจงที่เติมข้อความว่า "ใช้วัสดุที่มีคุณภาพเทียบเท่า.............."  ข้างหน้าวัสดุก่อสร้างที่ระบุชื่อโดยเฉพาะเจาะจงเหล่านั้นเป็นไปตามมาตรฐานรายละเอียด

AutoCAD SHX Text
ประกอบการก่อสร้าง

AutoCAD SHX Text
2.5 วัสดุอุปกรณ์ที่กำหนดชื่อสินค้าหรือผู้ผลิตไว้ในรายการก่อสร้างนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดมาตรฐานการใช้วัสดุอุปกรณ์เท่านั้น ผู้รับจ้างอาจเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์อื่นที่มีมาตรฐานเทียบเท่า

AutoCAD SHX Text
หรือดีกว่าในกรณีที่ผู้รับจ้างจะใช้วัสดุเทียบเท่า ให้ผู้รับจ้างทำหนังสือขอเทียบเท่าพร้อมทั้งเหตุและผล หลักฐาน และหนังสือรับรองคุณภาพที่เทียบเท่า จากทางสถาบันราชการ

AutoCAD SHX Text
เสนอต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อพิจารณาเสนอความเห็นชอบ เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้วัสดุเทียบเท่าแล้วจึงจะใช้ได้ ห้ามใช้วัสดุเทียบเท่าก่อนโดยเด็ดขาดระยะเวลาที่เสียไปในการ

AutoCAD SHX Text
ขอเทียบเหล่านี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุต่อสัญญาไม่ได้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

AutoCAD SHX Text
2.6 วัสดุต่าง ๆ ที่กำหนดคุณภาพเทียบเท่าไว้ในแบบรูปหรือรายการ หากผู้รับจ้างประสงค์จะใช้วัสดุที่มีคุณภาพเทียบเท่าจะต้องเสนอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุวินิจฉัยและให้ความเห็นชอบเป็น

AutoCAD SHX Text
ลายลักษณ์อักษรเสียก่อนทุกครั้ง เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วจึงจะนำไปใช้ในการก่อสร้างตามสัญญาได้ ห้ามนำไปใช้โดยพลการเด็ดขาดทั้งนี้หากวัสดุที่ขอใช้เทียบเท่ามีราคาสูงกว่า

AutoCAD SHX Text
ผู้รับจ้างจะคิดเงินเพิ่มขึ้นอีกไม่ได้การพิจารณาคุณภาพเทียบเท่าคุณภาพของวัสดุนั้น ๆ จะต้องไม่ต่ำกว่าวัสดุที่ระบุไว้จึงจะถือว่าเท่าเทียบได้

AutoCAD SHX Text
2.7 ในบทกำหนดรายการก่อสร้างใด ที่ระบุให้ผู้รับจ้างทำการทดสอบวัสดุ ให้ผู้รับจ้างทำการทดสอบโดยสถาบันดังต่อไปนี้

AutoCAD SHX Text
2.7.1 คณะวิศกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

AutoCAD SHX Text
2.7.2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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2.7.3 กรมวิทยาศาสตร์ กระทรวงอุตสาหกรรม
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2.7.4 สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย (Asian Institute Technology)

AutoCAD SHX Text
หรือสถาบันอื่น ที่สถาปนิกหรือวิศวกรเห็นสมควรเป็นกรณีไป
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2.8 วัสดุก่อสร้างเครื่องอุปกรณ์ในการก่อสร้าง ต้องอยู่ในความดูแลรักษาของผู้รับจ้างและต้องเก็บไว้ในที่ซึ่งมีเครื่องป้องกันที่ดีมิให้เกิดความเสียหายขึ้น สิ่งใดที่เสียหายมีคุณภาพไม่ดีหรือไม่ถูกต้อง

AutoCAD SHX Text
ตามแบบรูปและรายการ ห้ามมิให้ผู้รับจ้างนำเข้ามาในบริเวณก่อสร้างมิฉะนั้นจะถือว่าผู้รับจ้างมีเจตนาที่จะหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามแบบรูปและรายการที่กำหนดไว้ในสัญญา
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3.ข้อปฏิบัติในการก่อสร้าง

AutoCAD SHX Text
3.1 ผู้แทนผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องแต่งตั้งผู้แทนที่มีอำนาจเต็ม ซึ่งสามารถจะรับผิดชอบและแก้ไขเหตุการณ์ต่าง ๆ แทนผู้รับจ้างได้มาประจำ ณ ที่ก่อสร้างเพื่อเพื่อสะดวกและรวดเร็วในการก่อสร้าง

AutoCAD SHX Text
3.2 การรื้อถอนสิ่งก่อสร้างเดิม ถ้าการก่อสร้างนี้จำเป็นต้องรื้อถอนสิ่งก่อสร้างเดิมของผู้ว่าจ้างและรายการมิได้กำหนดไว้ ให้ผู้รับจ้างเสนอขออนุมัติต่อผู้ว่าจ้างก่อนและเมื่ออนุมัติแล้วจะทำการรื้อถอนได้

AutoCAD SHX Text
การรื้อถอนสิ่งต่าง ๆ ให้เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างจะดำเนินการให้แล้วเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น ส่วนวัสดุต่าง ๆ ของผู้ว่าจ้างที่รื้อถอนออกนี้ถือว่าเป็นของผู้ว่าจ้างทั้งหมด ผู้รับจ้างจะต้องนำไป

AutoCAD SHX Text
เก็บไว้ ณ ที่อันสมควรที่ผู้ว่าจ้างจะกำหนดให้โดยทุนทรัพย์ของผู้รับจ้างเองทั้งสิ้น
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3.3 ภาพขยายรายละเอียดขณะก่อสร้าง (SHOP DRAWING) ได้แก่ภาพขยายต่าง ๆ ที่จัดทำขณะก่อสร้างเช่น ผนัง การเดินระบบไฟฟ้าต่าง ๆ แบบขยายเท่าของของจริง แนวการปูกระเบื้องพื้น  

AutoCAD SHX Text
แนวการปูกระเบื้องผนัง เป็นต้นให้ถือเป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างจะต้องจัดทำภาพขยายรายละเอียดขึ้น และเสนอให้ผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจแก้ไขและเห็นชอบเสียก่อนจึง

AutoCAD SHX Text
3.4 ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีเครื่องดับเพลิงที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ ประจำอาคารที่ก่อสร้าง รวมทั้งในสำนักงานชั่วคราว ที่เก็บวัสดุ และในที่ต่าง ๆ ที่จำเป็นมีการป้องป้องกันอย่างเคร่งครัดต่อแหล่ง

AutoCAD SHX Text
เก็บเชื้อเพลิงและวัสดุไวไฟ โดยจัดให้มีป้ายเตือนที่เห็นเด่นชัด ห้ามนำไฟหรือวัสดุที่เกิดไฟ เข้าใกล้แหล่งวัสดุไวไฟ ห้ามสูบบุหรี่หรือจุดไฟในอาคารที่ก่อสร้างโดยเด็ดขาด

AutoCAD SHX Text
3.5 ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการดูแล ป้องกัน และรักษางานก่อสร้างดังกล่าว และต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายและการสูญหาย ที่อาจเกิดขึ้นป้องกันอย่างเคร่งครัดต่อแหล่งเก็บ

AutoCAD SHX Text
เชื้อเพลิงและวัสดุไวไฟ โดยจัดให้มีป้ายเตือนที่เห็นเด่นชัด ห้ามนำไฟหรือวัสดุที่เกิดไฟ เข้าใกล้แหล่งวัสดุไวไฟ ห้ามสูบบุหรี่หรือจุดไฟในอาคารที่ก่อสร้างโดยเด็ดขาด
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1.16.3 ในกรณีที่เป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศที่ได้รับการรับรองจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผู้รับจ้าง ต้องแสดงหลักฐานรายการพัสดุที่ได้รับรอง และออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตใน 

AutoCAD SHX Text
ประเทศไทย (Made in Thailand)จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
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1.16.4 กรณีที่เป็นพัสดุที่ไม่ใช่รายการพัสดุตาม ข้อ 1.16.3 และเป็นสินค้าที่มีการบรรจุภัณฑ์หรือมีหีบห่อก่อนที่ผู้รับจ้าง จะดําเนินงานก่อสร้างต้องแจ้งให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบ 

AutoCAD SHX Text
เพื่อทำการตรวจสอบฉลากที่ติดบนบรรจุภัณฑ์สินค้าว่ามีการผลิตภายในประเทศหรือไม่ 

AutoCAD SHX Text
ที่แจ้งไว้ในตารางการ จัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศและตามแบบตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ หากสัดส่วนร้อยละยังอยู่ในหลักเกณฑ์ตามข้อ 1.16.1 และข้อ

AutoCAD SHX Text
1.16.2 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีอำนาจวินิจฉัยที่จะรับพัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างหรือไม่รับพัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างดังกล่าวหรือไม่ก็ได้ โดย ผู้รับจ้างต้องดำเนินการตามคำวินิจฉัยของ

AutoCAD SHX Text
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและเปลี่ยนแปลงพัสดุดังกล่าวให้เป็นไปตามรายละเอียดที่แจ้งไว้

AutoCAD SHX Text
1.15 ผู้รับจ้างต้องมี วิศวกรโยธา หรือ สถาปนิก หรือ โฟร์แมนวุฒิ ปวส. สาขาช่างก่อสร้าง หรือ ช่างโยธา ไม่น้อยกว่า 1 คน ควบคุมงานก่อสร้างตลอดระยะเวลาปฏิบัติงาน หากไม่มาปฏิบัติงาน

AutoCAD SHX Text
 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีสิทธิสั่งหยุดงานและไม่สามารถใช้เป็นเหตุในการขอขยายระยะเวลาได้

AutoCAD SHX Text
1.16 ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตาม เงื่อนไขรายละเอียดการใช้พัสดุในงานก่อสร้าง มีรายละเอียดดังนี้

AutoCAD SHX Text
1.16.1 ผู้รับจ้างต้องใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงาน ก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และจะต้องแจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบภายใน
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8.1.3 ระดับความสูงของผนัง ให้ถือตามแบบระบุ แต่อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามลักษณะหน้างาน ซึ่งอาจมีการติดขัดในส่วนของงานระบบอุปกรณ์อาคารบ้างโดยให้รายงานให้คณะกรรมการตรวจรับ

AutoCAD SHX Text
ได้รับทราบและผ่านความเห็นชอบของผู้ควบคุมงาน

AutoCAD SHX Text
8.1.4 ไฟเบอร์ซีเมนต์แผ่นเรียบหนาไม่ต่ำกว่า 10 มม. ขนาด 1.20 x 2.40 ม. หรือตามระบุในแบบ คุณภาพเทียบเท่าแผ่นวีว่าบอร์ด แผ่นสมาร์ทบอร์ด หรือ แผ่นพื้นเฌอร่าบอร์ด

AutoCAD SHX Text
8.1 ผนังไฟเบอร์ซีเมนต์แผ่นเรียบ โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี ภายในกรุอะคูสติกกันเสียง

AutoCAD SHX Text
7.3.7.2 เนื่องจากเป็นพื้นเก่า ไม่เรียบ ต้องปรับแต่งพื้นผิวด้วยปูนกาวให้เรียบเสมอก่อนจึงเริ่มติดตั้ง

AutoCAD SHX Text
7.3.7.3 การปรับปรุงจะต้องเคลื่อนย้ายครุภัณฑ์และสิ่งของในพื้นที่ ปรับพื้นเดิม ติดตั้งกระเบื้องยางระบบคลิ๊กล็อคใหม่ และเคลื่อนย้ายครุภัณฑ์ สิ่งของพร้อมติดตั้งกลับ

AutoCAD SHX Text
ชั้นที่ 3 HD PRINTED LAYER นวัตกรรมการพิมพ์ความละเอียดสูง ลวดลาย โทนสี และอื่น ๆ (กำหนดขณะก่อสร้าง)

AutoCAD SHX Text
ชั้นที่ 4 EXTRUDED MATERIAL LAYER ชั้นวัสดุแกนกลาง เป็นวัสดุขึ้นรูปเป็นชิ้นเดียว เพิ่มความแข็งแรงทนทาน

AutoCAD SHX Text
7.3.6.11 มีรูปแบบ สี หลากหลายให้เลือกใช้ตามความต้องการมีมากว่า 6 สี ทั้งนี้ (ชนิด แบบ ลาย และขนาดจะกำหนดขณะก่อสร้าง)

AutoCAD SHX Text
7.3.6.12 ผู้รับจ้างต้องนำเสนอตัวอย่างหรือแคตตาล็อกวัสดุต่าง ๆ ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุอนุมัติก่อนดำเนินการติดตั้ง

AutoCAD SHX Text
7.3.6.14 ผู้รับจ้างจะต้องรู้วิธีการติดตั้ง ตามขั้นตอนดังนี้ หรือตามขั้นตอนการติดตั้งของผู้ผลิตที่กำหนดโดยผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดการติดตั้งอย่างเคร่งครัด

AutoCAD SHX Text
- เตรียมพื้นผิวให้เรียบ กรณีพื้นเก่า ถ้าพื้นเดิมเรียบสามารถติดตั้งได้เลย ถ้าพื้นเดิมไม่เรียบหรือเป็นหลุมเป็นบ่อให้ใช้ปูนปรับระดับให้เรียบเสมอก่อนจึงเริ่มติดตั้ง

AutoCAD SHX Text
- การทำความสะอาดพื้นผิว ให้ทำความสะอาดพื้นผิวให้สะอาด แห้งปราศจากฝุ่น เศษหิน และความชื้นเนื่องจากจะทำให้มีปัญหาในการติดตั้ง 

AutoCAD SHX Text
- ปูชั้นแรกด้วยโฟม PE หนาไม่ต่ำ่กว่า 2 มม เพื่อปรับระดับและป้องกันความชื้น

AutoCAD SHX Text
- การปูกระเบื้องยางระบบคลิ๊กล็อค วางทางด้านกว้าง แล้วยกเเผ่นทั้งสองขึ้นพร้อมกันทำมุม 45 องศาและดันแผ่นให้สนิทกันตามแนวยาวตลอดทั้งแผ่น

AutoCAD SHX Text
7.3.7 งานเทคนิคและวิธีการติดตั้งกระเบื้องยางระบบคลิ๊กล็อค

AutoCAD SHX Text
7.3.7.1 ก่อนทำการปรับปรุง ผู้รับจ้างต้องแบ่งพื้นที่ปรับปรุงให้เหมาะสมและทันเวลากับการเข้าใช้พื้นที่ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เนื่องจากในการปรับปรุงดังกล่าวเป็นการปรับปรุง 

AutoCAD SHX Text
ในขณะปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ หากผู้รับจ้างผู้ไม่ชำนาญการอาจมีความเสี่ยงเรื่องผลกระทบมลภาวะทางเสียงฝุ่นละออง 

AutoCAD SHX Text
7.3.7.4 ก่อนที่ผู้รับจ้างจะลงมือปูกระเบื้องยางระบบคลิ๊กล็อค ผู้รับจ้างจะต้องเตรียมพื้นผิวปรับระดับพื้นผิวให้เรียบเสมอได้ระดับก่อนลงมือปูกระเบื้อง

AutoCAD SHX Text
7.3.7.5 ลักษณะการปูกระเบื้องยางระบบคลิ๊กล็อค ผู้รับจ้างจะต้องดันแผ่นให้สนิทกันตามแนวโดยไม่ให้มีช่องว่างเกิดขึ้น

AutoCAD SHX Text
7.3.7.6 การป้องกันพื้นผิวหลังการติดตั้ง ผู้รับจ้างจะต้องทำความสะอาดด้วยน้ำยาทำความสะอาดกระเบื้องยางหลังการติดตั้งทันที ผิวขอบของกระเบื้องยาง

AutoCAD SHX Text
จะต้องปราศจากคราบสกปรก ไม่มีรอยร้าวแตกบิ่นหรือมีตำหนิใด ๆ ทาเคลือบด้วย WAX ชนิดน้ำ จำนวน 1 เที่ยว

AutoCAD SHX Text
7.3.6.13 ผู้รับจ้างจะต้องติดตั้งตัวจบธรณีประตูตามแบบรูปและรายการ

AutoCAD SHX Text
เว้นเส้นแนวขนานให้ห่างจากกำแพง สำหรับติดตั้งบัวเชิงผนังหรือตัวจบขอบเพื่อให้เกิดความสวยงาม และป้องกันสิ่งสปปรกต่าง ๆ ไม่ให้้เข้าในร่อง

AutoCAD SHX Text
เข้าที่เดิมในแต่ละพื้นที่ให้แล้วเสร็จ
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7.4 งานพื้นพรม

AutoCAD SHX Text
7.4.1 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ แรงงานที่มีฝีมือและความชำนาญมีระบบควบคุมคุณภาพที่ดีสำหรับงานพรม ตามระบุในแบบรูปและรายการ

AutoCAD SHX Text
7.4.2 วัสดุที่นำมาใช้ต้องเป็นวัสดุใหม่ที่ได้มาตรฐานของผู้ผลิตปราศจากตำหนิใด ๆ

AutoCAD SHX Text
7.4.3 ผู้รับจ้างจะต้องจัดส่งตัวอย่างพรมตามชนิด สี และลาย 2 ชุด ขนาด 500x500 มม. พร้อมอุปกรณ์อื่น ๆ ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุอนุมัติก่อนสั่งซื้อ

AutoCAD SHX Text
7.4.4 ผู้รับจ้างต้องจัดทำ Shop Drawing เพื่อให้ผู้ควบคุมงานพิจารณาอนุมัติก่อนการติดตั้ง ดังนี้

AutoCAD SHX Text
- แบบแปลน การปูพรมทั้งหมด ระบุสีและรุ่นของพรมแต่ละส่วนให้ชัดเจน

AutoCAD SHX Text
- แบบขยายการติดตั้งบริเวณขอบ มุม รอยต่อ แนวรอยต่อของพรมกับวัสดุอื่น
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7.4.5 วัสดุพรม ให้ใช้คุณสมบัติดังนี้

AutoCAD SHX Text
- เป็นพรมทอเครื่อง (Tufted Carpet) ชนิดขนพรมเป็นใย Nylon 100%%% หรือพลีโพรพิลีน (Polypropylene, PP) ตามในแบบระบุหากไม่ระบุให้ใช้พลีโพรพิลีน (Polypropylene, PP)
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จะต้องมีการป้องกันการเกิดเชื้อราของเส้นใยและใต้ผืนพรม

AutoCAD SHX Text
- ลักษณะของเส้นพรมเป็นขนห่าง (Loop pile) หรือขนตัด (Cut pile) ตามแบบรูปและรายการ
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- แผ่นรองพื้นพรมเป็นแผ่น PVC
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7.4.6 การปูพรม มีรายละเอียดดังนี้
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- ทำการวางแนวการปูหรือทิศทางของลายพรมตาม Shop Drawing ที่ได้รับอนุมัติ
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- เตรียมพื้นผิวที่จะปูพรมแผ่นให้มีความเรียบเสมอกัน ใช้เครื่องดูดฝุ่นผงต่างๆและตรวจสอบว่าไม่มีความชื้นหรือของเหลวเปียกชื้น

AutoCAD SHX Text
7.4.7 งานพรมทั้งหมดเมื่อปูเสร็จเรียบร้อยแล้วจะต้องได้แนว ได้ระดับ สีเรียบสม่ำเสมอปราศจากตำหนิต่าง ๆ และต้องดูดฝุ่นทำความสะอาดขนพรมให้เรียบร้อย

AutoCAD SHX Text
ความไม่เรียบร้อยใด ๆ ที่เกิดขึ้นผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการแก้ไขหรือเปลี่ยนใหม่ทันทีโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้าง

AutoCAD SHX Text
7.4.8 เมื่อของเหลวหรือสิ่งใด ๆ ที่จะทำให้เกิดรอยเปื้อนบนพรมเล็กน้อยไม่ติดแน่น จะต้องรีบเช็ดออกด้วยผ้าสะอาดชุบน้ำอุ่น แล้วใช้โฟมทำความสะอาดพรมเช็ดออกให้สะอาดอีกครั้ง

AutoCAD SHX Text
7.4.9 ผู้รับจ้างจะต้องป้องกันไม่ให้งานพรมเสียหายหรือสกปรกตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

AutoCAD SHX Text
- ความหนาของใยพรม 4.5 มม.
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- การติดตั้งใช้วิธีทากาวเท่านั้น กาวที่ใช้ต้องเป็นกาวสำหรับติดพรมเท่านั้น หรือตามมาตรฐานของผู้ผลิต

AutoCAD SHX Text
8.1.5 การติดตั้ง ให้ติดตั้งแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ ลงบนโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี ที่เว้นระยะห่างประมาณ 30-40 ซ.ม. ให้ยึดด้วย ตะปูเกลียว ปลายสว่าน มีปีก 45 มม.
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(ชนิดฝังหัวจม) โดยวัดจามุมแผ่น 5 ซ.ม. เว้นระยะจากขอบ 1.2 ซ.ม. ระยะห่างแต่ละจุดห่างกัน 20 ซ.ม. จากนั้นให้สอดแนวรอยต่อด้วย กัมกรีต ตราช้างหรือเทียบเท่า
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ทิ้งไว้จนแห้ง จึงติดตั้งวัสดุกรุผนังต่อไป

AutoCAD SHX Text
8.1.6 สกูรที่ใช้ยึดแผ่นซีเมนบอร์ดหรือแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์กับโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี จะต้องเป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ มีลักษณะเป็นปลายสว่าน หัวขุด และ มีปีก 

AutoCAD SHX Text
ที่หัวสกูรสามารถขุดขูดเนื้อของแผ่นซีเมนบอร์ดหรือแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ออกให้หัวสกูรจม เมื่อขันลงไปต่ำกว่าระดับของระนาบของแผ่น ส่วนปีกเพื่อป้องกันเกลียวในชั้นที่เจาะแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ 
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ให้ยังคมสำหรับขบกับโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสีได้แน่นกระชับ
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8.1.7 การติดตั้ง รอยต่อแผ่นต้องมีโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสีรองรับ และสกูรต้องไม่ยิงที่มุมแผ่น ควรยิงสกูรห่างจากแผ่น 2 ซ.ม. และห่างจากมุมแผ่น 15 ซ.ม.

AutoCAD SHX Text
8.1.8 การติดตั้งโครงเคร่าผนัง ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนของผู้ผลิตผลิตภัณฑ์และตามมาตรฐานช่างที่ดี ให้ใช้โครงเคร่าผนังเหล็กชุบสังกะสี ขนาดไม่เล็กกว่า 30 x 70 มม. 

AutoCAD SHX Text
ความหนาไม่น้อยกว่า 0.5 มม. ระยะห่างของโครงเคร่าตั้งทุก 400 มม.หรือตามแบบระบุ คิ้วเข้ามุมต่าง ๆ สำหรับผนังและฝ้าเพดานให้ใช้คิ้วสำเร็จรูป โดยมีแนวทางการติดตั้งดังนี้

AutoCAD SHX Text
- กำหนดแนวผนังที่จะติดตั้ง พร้อมตีแนวเส้นของผนังไว้ที่พื้นและท้องพื้นอาคาร หรือหากเป็นผนังลอย (ไม่ติดท้องพื้น) อาจจะต้องเสริมโครงเหล็กแนวนอนตัวบนและตัวตั้ง

AutoCAD SHX Text
ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน วางเหล็กตัวยูตามแนวผนังที่ได้ตีเส้นไว้ ยึดติดกับพื้นอาคารและท้องพื้นชั้นถัดไปด้วยพุกเหล็ก 6 มม. ทุกระยะ 400 มม. 

AutoCAD SHX Text
(กรณีพื้นอาคารไม่ใช่คอนกรีตหรือเป็นโครงเหล็ก ให้ใช้วัสดุยึดที่เหมาะสม)
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- นำแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ขึ้นติดตั้งกับโครงเคร่า โดยจะติดในแนวตั้ง และยกขอบแผ่นสูงจากพื้นอาคาร 10 มม. เพื่อป้องกันน้ำหรือความชื้นจากพื้นเข้าสู่แผ่นยึดกับโครงเคร่าเหล็ก
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ด้วยสกรูปลายสว่าน ระยะห่างของสกรูแต่ละตัวในแนวดิ่ง 300 มม. และ 200 มม. ในแนวนอน ห่างจากขอบแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ 1.2 ซ.ม. ให้หัวสกรูจมลงในแผ่นไฟเบอร์ซีมเนต์
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ประมาณ 2 มม. การติดตั้งควรใช้เครื่องยิงสกรู
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- ติดตั้งคิ้วเข้ามุม สำหรับทุกขอบ ทุกมุม เพื่อความเรียบร้อยและสวยงาม
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แนวแผ่นอะคูสติกซับเสียงทั่วไปหากไม่ระบุในแบบรูปให้ติดตั้งให้ชิดกัน ตามชนิดของแผ่น โดยผู้รับจ้างจะต้องวางแผนจัดทำ SHOP DRAWING ทันทีหลังจากทำสัญญาจ้างก่อสร้าง
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8.1.9 ผนังไฟเบอร์ซีเมนต์ ที่ตกแต่งผิวหน้าด้วยแผ่นอะคูสติกซับเสียง ผู้รับจ้างต้องทำ SHOP DRAWING เพื่อกำหนดรูปแบบขนาด สี การวางแนว จำนวนแผ่นและเศษแผ่น การติดตั้ง 
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เพื่อเสนอให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาอนุมัติเพื่อให้ทันระยะเวลาที่จะใช้ดำเนินการ โดยแผ่นอะคูสติกมีรายละเอียดดังนี้
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8.1.9.1 เนื้อฉนวนใยแก้วสีน้ำตาลแบบแผ่น ปิดผิวด้านหน้าและด้านหลังด้วยแผ่นกลาสทิชชู เคลือบขอบรอบด้านด้วยสารโพรีเมอร์ชนิดพิเศษ หุ้มด้วยผ้าความหนาแน่น 100 กก/ลบ.ม. 

AutoCAD SHX Text
หนา 25 มม. ขนาด 0.60x1.20 ม. (0.60x0.60,0.20x0.60,0.20x0.30,0.10x0.60,0.1x0.30,0.30x0.30,0.30x0.60,0.30x0.30x0.42,0.42x0.42x0.60,

AutoCAD SHX Text
0.60x0.60x0.85)มีค่าการดูดซับ (Noise Reduction Coefficient : NRC) ไม่น้อยกว่า 0.75 ค่านำความร้อน (k-Value) ไม่เกิน 0.031 W/m.K ตามมาตรฐาน มอก.486/2527  
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8.1.9.2 การติดตั้งแผ่นอะคูสติกซับเสียง ผู้รับจ้างจะต้องศึกษาและปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีการติดตั้ง ของบริษัทผู้ผลิตแผ่นอะคูสติกอย่างเคร่งครัดการยึดวัสดุจะต้องยึดให้ติดแน่น 
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AutoCAD SHX Text
8.2 ผนังกั้นเสียงเคลื่อนที่

AutoCAD SHX Text
8.2.1 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ แรงงานที่มีฝีมือและความชำนาญมีระบบควบคุมคุณภาพที่ดีสำหรับงานผนังกั้นเสียงเคลื่อนที่ ตามระบุในแบบรูปและรายการ
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8.2.3.4 Rubber Seal ยึดติดกับรางบนเพื่อป้องกันเสียงลอด รองรับแรงกดที่ Rubber Seal สามารถยืดหดตัวได้ 1500 นิวตัน (Retractable seal 1500 Newton Force)
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8.2.3.5 โครงสร้างตัวบานทำด้วยเหล็กกัลวาไนซ์ JIS STKM 12 และอลูมิเนียม 6063 T6 (Gunvanised Steel Cold JIS STKM 12 , Aluminium 6063 T6)
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8.3 ผนังกระจก ประตูกระจก
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8.3.1 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหา วัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ แรงงานที่มีฝีมือและความชำนาญ มีระบบควบคุมคุณภาพที่ดีในการติดตั้งงานผนังกระจก ประตูกระจก ตามระบุในแบบรูปและรายการ
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8.3.2 ผู้รับจ้างงานอลูมิเนียม จะต้องเป็นบริษัทที่มีเครื่องมือที่ทันสมัยและมีช่างที่มีฝีมือและความชำนาญ มีระบบควบคุมคุรภาพที่ดี มีประวัติการติดตั้งที่ดี โดยเสนอผู้ควบคุมงานพิจารณาอนุมัติก่อน
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8.3.3 ผู้รับจ้างจะต้องวัดขนาดที่แน่นอนของผนัง ประตูจากสถานที่ก่อสร้างจริงทันทีที่สามารถจัดทำได้และจัดทำ Shop Drawing พร้อมรายละเอียดต่างๆ ให้คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ
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8.3.4 วัสดุ
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8.3.4.1 อลูมมิเนียม จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
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- เนื้ออลูมิเนียมเป็น Alloy 6063-T5 หรือ 6063-T6 หรือ 6061- T6 หรือเทียบเท่า โดยมี Ultimate Tensile Strength ไม่น้อยกว่า 151.7 เมกะปาสกาล (22,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว) 
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กรณีที่ไม่ได้ระบุในแบบอลูมิเนียมจะต้องมีขนาดความหนาอย่างน้อย 3 มม.สำหรับอลูมิเนียมที่เป็นโครงสร้างรับน้ำหนัก และอย่างน้อย 1.5 มม. สำหรับอลูมิเนียมที่ไม่ใช่โครงสร้างรับน้ำหนัก 
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- แผ่นอลูมิเนียมเป็น Alloy 3003-H14 หรือ 5005-H14 หรือเทียบเท่า หนาอย่างน้อย 1 มม. สำหรับ Flashing และ 3 มม. สำหรับการใช้งานทั่วไป
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- สกูรยึด วงกบ ตัวบานทุกตัวต้องใช้ชนิดที่เป็นสแตนเลสเท่านั้น
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- สกูรที่ขันติดกับส่วนที่เป็นโครงสร้าง ค.ส.ล. หรือผนังฉาบปูน ให้ใช้สกูรที่ใช้ร่วมกันกับพุกโลหะที่เหมาะสม โดยได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุผ่านผู้ควบคุมงาน
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- ยางอัดกระจก (Gasket) ให้ใช้ชนิด Neoprene หรือชนิด EPDM หรือเทียบเท่า
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- จะต้องมีรางระบายน้ำในกรอบบานประตูหรือหน้าต่างอลูมิเนียม เพื่อระบายน้ำฝนไปภายนอก
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- ระบบการติดตั้งกระจกจะต้องเป็นระบบที่สามารถถอดกระจกเปลี่ยนได้ในอนาคต โดยที่ไม่รื้อส่วนหนึ่งส่วนใดของหน้าต่างหรือประตูทิ้ง
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- จะต้องผ่าน ASTM E331-00 และ ASTM 501.1-94 หรือการทดสอบการรั่วไหลของน้ำแบบ Static และ แบบ dynamic ในลักษณะเดียวกัน โดยที่อนุโลมให้เกิดการกลั่นตัวภายในประตู

AutoCAD SHX Text
หน้าต่างได้ถ้าน้ำสามารถไหลออกสู่ภายนอกได้จากรางระบายน้ำภายในกรอบบาน โดยที่ไม่มีคราบการเปียกแฉะหรือร่องรอยปรากฏให้เห็นจากภายนอก
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- ประตูอลูมิเนียมกระจกจะต้องถูกออกแบบโดยยึดข้อกำหนดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องแรงลมและแผ่นดินไหว
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- รอยต่อรอบๆ วงกบอลูมิเนียมทั้งภายนอกและภายใน ส่วนที่ติดกับปูนฉาบ หรือคอนกรีต หรือวัสดุอื่นใด จะต้องเซาะร่องกว้างประมาณ 5 มม. ลึก 3 มม. ยาแนวด้วยวัสดุยาแนวชนิดสี
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ทาทับได้ของ GE GECONS (Thailand) หรือ Forcon-D หรือ Dow Conning หรือ เทียบเท่า และจะต้องรองรับด้วย Backing หรืออื่นๆ ตามคำแนะนำของผู้ผลิตวัสดุยาแนว 
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- รอยต่อกระจกกับกระจก และกระจกกับอลูมิเนียม หรือกระจกกับวัสดุอื่นให้ยาแนวด้วยซิลิโคนของ GE  โดย GECONS (Thailand) หรือ Forcon-D หรือ Dow Conning หรือ เทียบเท่า 
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ชนิดป้องกันคราบสกปรก (Non-Staining)ตามคำแนะนำของผู้ผลิตซิลิโคน โดยได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ให้ใช้สีที่ใกล้เคียงหรือสีเดียวกับอลูมิเนียม
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- การยาแนวรอยต่อต่างๆ จะต้องทำด้วยฝีมือประณีตและสวยงามทั้งภายนอกและภายใน
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- การยาแนวด้วยซิลิโคนจะต้องไม่ยาบริเวณรอยประกบของกระจกลามิเนต
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- ตัวอย่างสีจะต้องถูกส่งให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาอนุมัติก่อนดำเนินการสั่งซื้อ
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- การทำสีอลูมิเนียมจะต้องอบจากโรงงานโดยมีชั้น Coating อย่างน้อย 2 ชั้น ชนิด Kynar 500 PVDF หรือ Hylar 5000 PVDF หรือเทียบเท่า สีตามที่ระบุในแบบรูปและรายการ
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- ความหนาของฟิล์มที่เคลือบจะต้องไม่ต่ำกว่า 15 ไมครอน ความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้ %%p 2 ไมครอน
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- การประกอบประตูอลูมิเนียม จะต้องติดตั้งตามแบบและรายละเอียดที่ได้รับอนุมัติด้วยฝีมือประณีต
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- การเคลื่อนย้ายประตูอลูมิเนียมระหว่างการขนส่งและในสถานที่ก่อสร้าง ต้องกระทำด้วยความระมัดระวัง ต้องห่อหุ้มให้เรียบร้อย การวางพิงหรือเก็บกอง ต้องมีค้ำยันหรือวัสดุรองรับ
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ที่เหมาะสมต้องมีหลังคาคลุมและไม่โดนน้ำหรือฝนสาด กุญแจ มือจับและอุปกรณ์อื่นๆ ต้องห่อหุ้มไว้เพื่อป้องกันความเสียหายจนกว่าจะส่งมอบงาน หากเกิดความเสียหายใดๆ 
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- การเคลื่อนย้ายประตูอลูมิเนียมระหว่างการขนส่งและในสถานที่ก่อสร้าง ต้องกระทำด้วยความระมัดระวัง ต้องห่อหุ้มให้เรียบร้อย การวางพิงหรือเก็บกอง
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- การติดตั้งประตู จะต้องติดตั้งให้ถูกต้องครบถ้วนตามที่ช่องเปิดที่เตรียมไว้ และต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและประสานงานการปรับระดับเสาเอ็นและคานทับหลังโดยรอบ
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ช่องวงกบเพื่อให้วงกบขนานกับผิวของเสาเอ็นและคานทับหลัง และมีระยะเว้นโดยรอบด้านละประมาณ 5 มม. ได้ดิ่งและได้ฉากทุกมุม
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- การยึดวงกบอลูมิเนียมกับโครงสร้าง หรือเสาเอ็นและคานทับหลัง ให้ติดตั้งชิ้นส่วนสำหรับยึดไว้อย่างมั่นคงก่อน การยึดจะต้องเว้นช่วงห่างไม่เกิน 500 มม. การยึดวงกบทุกจุดทุกด้านจะต้อง
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- ผู้รับจ้างจะต้องไม่พยายามใส่บานประตูอลูมิเนียมเข้ากับช่องวงกบที่ไม่ได้ฉาก หรือขนาดเล็กเกินไป ช่องวงกบจะต้องมีระยะเว้นโดยรอบบานประมาณด้านละ 2 มม.
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- การติดตั้งโดยการขันสกูร ต้องระมัดระวังมิให้วงกบและบานประตู-หน้าต่างอลูมิเนียมเสียรูปได้
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- ผู้รับจ้างจะต้องยาแนวระหว่างวงกบอลูมิเนียมกับผิวปูนฉาบให้เรียบร้อยสวยงามทั้งภายในและภายนอก
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- ภายหลังการติดตั้งประตู รวมทั้งกระจกและอุปกรณ์ทั้งหมดแล้ว จะต้องทำการทดสอบบานเปิดทุกบานให้เปิด-ปิดสะดวก และจะต้องมีการหล่อลื่นตามความจำเป็น

AutoCAD SHX Text
8.3.4.2 กระจก
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- ให้ใช้กระจกที่ผลิตภายในประเทศ กรรมวิธีการผลิตแบบ Float Glass นอกจากระบุเป็นอย่างอื่นในแบบรูปรายการ
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- ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาตัวอย่างกระจกและวัสดุที่ใช้ในการติดตั้งงานกระจก พร้อมรายละเอียดการติดตั้ง และ Shop Drawing ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุอนุมัติก่อนการติดตั้ง
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- กระจกทั้งหมดที่ใช้ต้องมีคุณภาพดี ผิวเรียบสม่ำเสมอตลอดทั้งแผ่น ปราศจากริ้วรอยขีดข่วน ไม่หลอกตา หรือฝ้ามัว กระจกที่ใช้อาจจะเป็นกระจกใส กระจกตัดแสงหรืออื่นๆ 
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ตามที่ระบุในแบบรูปรายการจะต้องมีการลบมุมให้เรียบร้อย สวยงาม มีขนาดแลคะวามหนาตามที่ต้องการ
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- ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตกระจก ในการติดตั้งกระจก ใช้เครื่องมือตัดและเจาะกระจกที่ดี ถูกต้องตามหลักวิชาช่าง และจะต้องแต่งลบมุมให้เรียบร้อยไม่ให้มีคมก่อนนำไปติดตั้ง
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- ความหนาของกระจก หากไม่ระบุในแบบ ให้ใช้ความหนาของกระจกดังนี้
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สำหรับหน้าต่าง ขนาดไม่เกิน 2 ตารางเมตร (20 ตารางฟุต)  6 มม.

AutoCAD SHX Text
สำหรับประตู ขนาดไม่เกิน 2 ตารางเมตร (20 ตารางฟุต)    6 มม.
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สำหรับกระจกติดตาย ขนาดไม่เกิน 2 ตารางเมตร (20 ตารางฟุต)  6 มม.
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สำหรับประตูกระจกเปลือย  ให้ใช้กระจกนิรภัยอบความร้อน (Tempered Glass)  12 มม.
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สำหรับกระจกประตูหรือหน้าต่างที่มีการเจียรขอบ   8 มม.

AutoCAD SHX Text
สำหรับกระจกภายนอกอาคารสูง (ตามกฎหมายควบคุมอาคาร) ต้องใช้กระจกชนิดอัดซ้อน 2 ชั้น (Laminated Glass) ความหนาของกระจกและฟิล์ม PVB ไม่น้อยกว่า 3+0.76+3 มม.
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สำหรับกระจกติดตายที่มีขนาดเกิน 2 ตารางเมตร (20 ตารางฟุต) หนาไม่น้อยกว่า   8 มม.
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- งานกระจกติดตายขนาดใหญ่ หรือผนังกระจกสูงขนาดใหญ่ จะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตกระจก โดยได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
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- กระจกทุกชนิดหากมิได้ระบุในแบบ ให้เป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัท ไทย-เยอรมัน สเปเชียลตี้กลาส จำกัด หรือ บริษัทกระจกไทยอาซาฮี จำกัด หรือบริษัทการ์เดียน อินดัสทรี้ส์ จำกัด หรือเทียบเท่า
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- กระจกใส (CLEAR GLASS) ให้ใช้กระจกใสที่มีความหนา ตามที่ระบุไว้ในแบบหรือรายการ มีผิวเรียบสม่ำเสมอ สีใส ไม่เป็นฟองอากาศคลื่น ไม่แตกร้าว หรือเป็นรอยขุดขีดเปรอะเปื้อนกระจก
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- กระจกทนแรงอัด กระจกนิรภัยเทมเปอร์ ต้องเป็นกระจกที่ผ่านกระบวนการเผาด้วยความร้อน ทำให้ทนแรงอัดได้มากกว่ากระจกธรรมดา 5-7 เท่า และสามารถทนความร้อนได้สูงถึง 500 
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องศาเซลเซียส โดยจะต้องได้รับมาตรฐาน มอก.965-2537 และ AS 2208 ASTM C 1048 ASNI 97.1 และ ISO 9001:2008/EN   ISO 9001:2008 by TUVNORD โดยให้ผลิตภัณฑ์ของ
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บริษัท ไทย-เยอรมัน สเปเชียลตี้กลาส จำกัด  หรือ บริษัทกระจกไทยอาซาฮี จำกัด หรือบริษัทการ์เดียน อินดัสทรี้ส์ จำกัด หรือเทียบเท่า
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%%Uการติดตั้ง
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- การตัด การเจาะ การติดตั้งกระจก จะต้องเป็นไปตามคำแนะนำของผู้ผลิตกระจกอย่างเคร่งครัด
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- การติดตั้งผนังกระจกสูงขนาดใหญ่ ผู้รับจ้างจะต้องเป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และความชำนาญในการติดตั้งผนังกระจกขนาดใหญ่มาแล้วหลายโครงการ และมีผลงานการติดตั้งที่มีคุณภาพ 
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มีหนังสือรับรองผลงานดังกล่าวที่แล้วเสร็จภายใน 5 ปี โดยนำมาเสนอต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ พร้อมการขออนุมัติวัสดุและ Shop Drawing ก่อนการติดตั้งผนังกระจกขนาดใหญ่
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- ขอบกระจกทั้งหมดจะต้องมีการขัดแต่งลบมุมเรียบ โดยไม่มีส่วนแหลมคมอยู่ เพราะจะเป็นอันตรายและเป็นเหตุให้เกิดแรงกดรวมกันที่จุดนั้น ทำให้กระจกมีรอยร้าวหรือแตกได้ภายหลัง
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- ผิวของกรอบบานและขอบกระจก ก่อนใช้วัสดุยาแนวต้องทำความสะอาดให้ปราศจากความชื้น ไขมันฝุ่นละอองและอื่นๆ ห้ามติดกระจกในขณะที่งานทาสีส่วนนั้นยังไม่แห้ง หลังจากยาแนว
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กระจกเสร็จแล้วจะต้องตกแต่งและทำความสะอาดวัสดุยาแนว ส่วนที่เกินหรือเปรอะเปื้อนให้เรียบร้อย ก่อนที่วัสดุยาแนวจะแข็งตัว
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8.3.4.3 ประตู กระจก
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- ผู้รับจ้างต้องจัดทำ Shop Drawing แสดงระยะ ตำแน่งการติดตั้งของ Hardware ทุกชนิด แสดงทิศทางการเปิดของประตู รายละเอียดของกุญแจ โดยการระบุการใช้งาน (Function) 
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เพื่อให้เหมาะสมกับประตูห้องต่างๆตามข้อแนะนำของผู้ผลิต และตามวัตถุประสงค์ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
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- ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาอุปกรณ์ประตู-หน้าต่าง ตามระบุในแบบรูปและรายการ 
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- อุปกรณ์ประตู-หน่าต่างอลูมิเนียม
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- ประตูบานสวิง ให้ใช้โช๊คอัพ  ยี่ห้อ VVP ,HAFFELE ,STANLEY ,SKUL THAI หรือเทียบเท่า ตามที่ระบุไว้ในแบบรูปและรายการ
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- กุญแจประตูสวิง ให้ใช้ชนิดฝังในกรอบบาน ของ VVP, HAFFELE , STANLEY,SKUL THAI หรือเทียบเท่า ชนิดล็อคภายนอกด้วยกุญแจ ล็อคภายในด้วยปุ่มหมุน
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- มือจับประตูสวิง หากในแบบไม่ระบุ ให้ใช้ชนิดสแตนเลส ขนาด Ø 40 มม. ยาว 400 มม. ยื่น 75 มม. สูงตามระบุในแบบรูปทั้งสองด้าน บานละ 1 ชุด ของ VVP, HAFFELE ,  
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- กลอนประตูบาสวิง ให้ใช้ของ VVP, HAFFELE, GUT หรือเทียบเท่า ฝังในกรอบบาน ทั้งบนและล่างขนาด 150 มม. (6 นิ้ว) สำหรับบานที่ไม่ติดกุญแจ 
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8.4 ผนังตกแต่งอลูมิเนียมคอมโพสิต ไส้กลางพลาสติก
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8.4.1 ขอบเขตของงาน
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8.4.1.1 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุ แรงงาน เครื่องมือ และอุปกรณ์ เพื่อดำเนินการติดตั้งประกอบขึ้นเป็นแผ่นผนังอะลูมิเนียมคอมโพสิต พร้อมด้วยโครงคร่าวตามที่กำหนด เพื่อการยึดแผ่น
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 โดยได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
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มั่นคงแข็งแรงช่องวงกบเพื่อให้วงกบขนานกับผิวของเสาเอ็นและคานทับหลัง และมีระยะเว้นโดยรอบด้านละประมาณ 5 มม. ได้ดิ่งและได้ฉากทุกมุม
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 SKUL THAI หรือเทียบเท่า
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และเป็นไปตามมาตรฐานวิธีการติดตั้งโดยตรงจากบริษัทผู้ผลิตอย่างเคร่งครัด
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8.2.3.7 วัสดุซับเสียง Rockwool มีความหนาแน่น         และ Sound Acoustic Mat หนา 6 mm. หนัก            (Acoustic Material are Rockwool density 
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8.2.3.8 วัสดุปิดหน้าบาน MDF หนา 16 mm. (ระบุสีและลายภายหลัง) ใช้ระบบแขวนในการติดตั้ง สามารถถอดเฉพาะตัวแผ่น MDF ออกได้ โดยไม่ต้องถอดออกจากราง
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8.2.3.9 ริมขอบแผ่น มีอลูมิเนียม ป้องกันขอบแผ่นของวัสดุปิด
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8.2.3.10 Rubber Seal ยึดติดกับรางล่างเพื่อป้องกันเสียงลอด รองรับแรงกดที่ Rubber Seal สามารถยืดหดตัวได้ 1500 นิวตัน (Retractable seal 1500 Newton Force)
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8.4.1.2 มาตรฐานที่ใช้ในการอ้างอิง
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AutoCAD SHX Text
- ASTM D 2247 - 87 "Humidity resistance"

AutoCAD SHX Text
8.4.1.3 การยื่นเสนอเอกสาร และตัวอย่างเพื่อการอนุมัติ

AutoCAD SHX Text
8.4.1.3.1 ผู้รับจ้างต้องเสนอรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ รายละเอียดคุณสมบัติของวัสดุตามที่กำหนดในแบบรูป พร้อมผลการทดสอบตามมาตรฐานต่างๆ ที่ได้กำหนดไว้ข้างต้น 

AutoCAD SHX Text
8.4.1.3.2 ผู้รับจ้างต้องเสนอรายละเอียดวิธีการติดตั้งที่เคร่งครัดถูกต้องโดยตรงจากบริษัทผู้ผลิต หรือรายละเอียดวิธีการติดตั้งแบบพิเศษ และรายละเอียดวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

AutoCAD SHX Text
8.4.1.3.3 ผู้รับจ้างต้องเสนอเอกสารรับรองคุณภาพ หรือเอกสารอื่นใดที่สามารถแสดงได้ว่า วัสดุนั้นผ่านการทดสอบและได้มาตรฐานตามที่กำหนดไว้ข้างต้น

AutoCAD SHX Text
8.4.1.3.4 ผู้รับจ้างต้องจัดทำ Shop Drawing ที่แสดงวิธีการติดตั้ง และกระบวนการอื่นๆ เพื่อให้งานแล้วเสร็จสมบูรณ์

AutoCAD SHX Text
8.4.1.3.5 ผู้รับจ้างต้องเสนอใบรับประกัน และเงื่อนไขการรับประกันจากผู้ผลิตโดยตรง ต้องระบุว่าผู้ผลิตเป็นผู้ให้การรับประกันคุณภาพของสินค้าขั้นต่ำ 10 ปี ในด้านระบบการเคลือบสี 

AutoCAD SHX Text
8.4.1.3.6 ผู้รับจ้างต้องยื่นเสนอวัสดุที่จะใช้แต่ละชนิด รวมถึงอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งแบบ Shop Drawing ของ Detail การติดตั้งที่กล่าวมาข้างต้น ไม่น้อยกว่า 2 ตัวอย่าง

AutoCAD SHX Text
และส่งให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุผ่านผู้ควบคุมงานเพื่อขออนุมัติและตรวจสอบตามแบบรูปรายการก่อนที่จะนำไปติดตั้ง

AutoCAD SHX Text
8.4.1.4 การรับประกันคุณภาพ

AutoCAD SHX Text
8.4.1.4.1 แหล่งที่มาของวัสดุจะต้องมาจากแหล่งผลิตที่เชื่อถือได้แหล่งเดียว โดยได้รับการผลิตตามมาตรฐานของผู้ผลิตโดยตรง

AutoCAD SHX Text
8.4.1.4.2 บริษัทผู้ผลิตจะต้องมีประสบการณ์ในการผลิตสินค้าในหมวดนี้มาไม่น้อยกว่า 10 ปี
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8.4.1.4.3 ผู้รับจ้างต้องจัดหาบริษัทผู้ติดตั้งที่มีประสบการณ์ด้านการทำงาน และชำนาญในขอบเขตงานที่มีลักษณะคล้าย กับงานในหมวดนี้ และมีมูลค่างานใกล้เคียงกันมาไม่น้อยกว่า 5 โครงการ

AutoCAD SHX Text
8.4.1.4.4 ผลิตภัณฑ์ต้องผลิตจากผู้ผลิตที่มีทั้งขบวนการเคลือบสีและขบวนการผลิตแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิตในโรงงานเดียวกันเพื่อให้ผู้ผลิตสามารถรับประกันคุณภาพสินค้าทั้งสีเคลือบ
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8.4.1.4.5 โรงงานผู้ผลิตได้รับการรับรองระบบคุณภาพ ISO 9001-2015
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8.4.1.5 การยื่นเสนอวัสดุและชิ้นงานตัวอย่าง

AutoCAD SHX Text
8.4.1.5.1 ผู้รับจ้างจะต้องส่งชิ้นงานตัวอย่างที่ใช้วัสดุในการติดตั้งจริง โดยมีขนาดของชิ้นงานตัวอย่างขั้นต่ำกว้าง 600 มม. และยาว 600 มม.
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8.4.1.5.2 ชิ้นงานตัวอย่างจะต้องแสดงรอยต่อ การยาแนว มุมยึดต่างๆ การติดตั้งกับผนังอาคาร รางระบายน้ำและเทคนิคการติดตั้งที่จำเป็นต่อการทำงานให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
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8.4.2 ผลิตภัณฑ์

AutoCAD SHX Text
8.4.2.1 ผู้รับจ้างจะต้องใช้ผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้ ALTEX , AATIS , Nano-plus หรือเทียบเท่า
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8.4.2.2 รายละเอียดวัสดุ
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8.4.2.2.1แผ่นอะลูมิเนียมคอมโพสิต (Aluminium Composite Material : ACM) 
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- ความหนาของแผ่นมาตรฐาน   4 มม.
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- ความยาวของแผ่นมาตรฐาน   2440  มม. 
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* รายละเอียดนอกเหนือจากมาตรฐานกำหนดให้ใช้ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต
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- ความกว้างของแผ่นมาตรฐาน   1250, 1 550 มม.
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- น้ำหนัก (ที่ความหนา 4 มม.)   5.5 กก./ตร.ม.
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- พื้นผิวของแผ่นอะลูมิเนียม

AutoCAD SHX Text
ผลิตขึ้นตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิตโดยตรง โดยอะลูมิเนียมอัลลอย ชนิด Alloy 3003- H16 มีความหนา 0.5 มม.(รวมความหนาสี) ประกบอยู่ทั้ง 2 ด้านของสาร

AutoCAD SHX Text
ไส้กลางด้วยวิธีการประกบแผ่นแบบต่อเนื่อง (Continuous Process) โดยใช้สารยึดติดคุณภาพสูง

AutoCAD SHX Text
- คุณสมบัติของอะลูมิเนียมอัลลอย (AA: 3003- H16)

AutoCAD SHX Text
Yield strength (ASTM E8)     15.5 กก./ตร.ม.
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Modulus of Elasticity (ASTM C393)  7,000 กก./ตร.ม.
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- คุณลักษณะของแผ่นอะลูมิเนียมคอมโพสิต
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ความถ่วงจำเพาะ (Specific Gravity)   1.37
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น้ำหนักแผ่น (Panel Weight):    5.5 กก./ตร.ม.
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การนำความร้อนของวัสดุ (Thermal Conductivity 50°C)  0.0858 W/mK

AutoCAD SHX Text
การต้านทานความร้อนของวัสดุ (Thermal Resistance 50°C)  0.0469 "m2 K/W
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Heat Deflection Temperature ASTM D-648  110 °C
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- คุณสมบัติทางกลของแผ่นอะลูมิเนียมคอมโพสิต
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Tensile strength ASTM E8    51 N/mm²
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Yield strength ASTM E8     48 N/mm²
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Elongation ASTM E8     7%%%
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Sound transmission loss ASTM E413   25 STC
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Modified Gardner Impact Strength,Average  1785 N-cm
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Indentation Depth     0.3 cm
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Punch Shear Strength, Average ASTM D732            34.4 N/mm2
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- แผ่นฟิล์มป้องกันความเสียหาย (Protective Film) บนแผ่นอะลูมิเนียมคอมโพสิต
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- มีความหนาไม่ต่ำกว่า 70 ไมครอน

AutoCAD SHX Text
8.4.3 การเคลือบสีพื้นผิววัสดุ

AutoCAD SHX Text
8.4.3.1 ด้านหน้าเคลือบสีระบบ PVDF (Polyvinylidene Fluoride) Kynar500 หรือ Hylar5000 ในอัตราส่วน 70%%% Resin คุณภาพสูง หรือ ระบบ Fluorocarbon Coating 

AutoCAD SHX Text
ระบบเคลือบ 3 ครั้ง อบ 3 ครั้ง โดยมีความหนาของสีเคลือบตั้งแต่ 35 ไมครอนขึ้นไป

AutoCAD SHX Text
ขบวนการเคลือบสี PVDF ของผู้ผลิตต้องได้รับการตรวจสอบและรับรองคุณภาพจากผู้ผลิตสีชั้นนำที่ได้รับการรับรองและรับสิทธิ์ในการผลิตสี PVDF Kynar500 หรือ Hylar5000

AutoCAD SHX Text
ควบคุมมาตรฐานการเคลือบสีระดับสากลทั้ง AAMA 2605 และ NCCA และมีใบรับรองที่ชัดเจน
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8.4.4 การติดตั้ง

AutoCAD SHX Text
8.4.4.1 วัสดุสำหรับการยาแนว กำหนดให้เป็น ซิลิโคนยาแนว ชนิดไม่ก่อให้เกิดคราบ (Non Staining Sealant)

AutoCAD SHX Text
8.4.4.2 สกรู หรือสลักเกลียว และแหวน ต้องเป็นไปตามที่แบบก่อสร้างกำหนด หรือตามรายการประกอบแบบ

AutoCAD SHX Text
8.4.4.3 โครงคร่าวย่อยต้องเป็นไปตามแบบรูปและตามรายการประกอบแบบ โดยให้เป็นไปตามข้อกำหนดของผู้ผลิตด้วย

AutoCAD SHX Text
8.4.4.4 การเสริมกำลังแผ่น ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของผู้ผลิต

AutoCAD SHX Text
ระบบเคลือบ 2 ครั้ง อบ 2 ครั้ง โดยมีความหนาของสีเคลือบตั้งแต่ 25 ไมครอนขึ้นไป

AutoCAD SHX Text
การ Coating ผิวแผ่นอะลูมิเนียมส่วนที่สัมผัสกับแกนกลาง หรือติดกับแกนกลาง ต้องมีการใช้สีป้องกันสนิม (Rust Preventing Paint) ด้วย
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สี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุระบุภายหลัง
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ผู้ผลิตระบบการเคลือบสีที่เป็นที่ยอมรับ
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PPG
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Beckers 
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Lumiflon
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8.4.4.5 การติดตั้งประกอบขึ้นแผ่น 
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- โครงเคร่าสำหรับการติดตั้งแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิต จะต้องได้รับการอนุมัติ จากผู้ควบคุมงานก่อนทำการติดตั้ง ทั้งนี้โครงเคร่าที่ใช้กำหนดให้มีคุณภาพเทียบเท่าหรือดีกว่าเหล็กกล่อง

AutoCAD SHX Text
ขึ้นรูปเย็น ทาสีกันสนิม Red Lead อย่างน้อย 2 ชั้น ขนาดที่ใช้ไม่น้อยกว่า (1 1/2") x (1 1/2") ความหนาไม่น้อยกว่า 2.3 มิลลิเมตร

AutoCAD SHX Text
- การตัด พับ ติดตั้งหน้างาน จะต้องทำบนพื้นที่ที่มีความแข็งแรงเพียงพอกับการรับน้ำหนักของแผ่น 

AutoCAD SHX Text
- ผู้รับจ้าง จะต้องจัดทำ SHOP DRAWING โครงเคร่าให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาอนุมัติก่อนทำการติดตั้งโครงเคร่าและก่อนที่จะเริ่มทำการประกอบชิ้นงานจริง โดย 

AutoCAD SHX Text
SHOP DRAWING จะต้องแสดงค่าสำหรับรายการดังต่อไปนี้ด้วย

AutoCAD SHX Text
- ขนาดของวัสดุที่ใช้ทำตัวรองรับแสดงวิธีการเชื่อมต่อและระยะความห่างของตัวรองรับโครงเคร่า

AutoCAD SHX Text
- ขนาดของโครงเคร่า (Spam) แสดงวิธีการเชื่อมต่อระยะห่างของโครงเคร่าเพื่อป้องกันการแอ่น

AutoCAD SHX Text
- SHOP DRAWING ต้องแสดงขนาดการพับขอบแผ่น ระยะหรือความถี่การติดฉากตามที่ผู้ผลิต แผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิตได้แนะนำ

AutoCAD SHX Text
- ขนาดของตัวค้ำยันที่เสริมด้านในแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิต (ในกรณีที่ต้องใช้)
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8.4.4.6 ขั้นตอนการติดตั้งแผ่นวัสดุอลูมิเนียมคอมโพสิต Aluminum Composite
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- ให้ติดตั้งตามมาตรฐานที่ผู้ผลิตกำหนด และติดตั้งโดยช่างผู้ชำนาญ

AutoCAD SHX Text
- พิจารณาแบบทำการสำรวจ และวัดระยะจากหน้างานจริง 

AutoCAD SHX Text
- ทำการตีเส้นแบ่งแนวแผ่นในบริเวณที่จะทำการติดตั้ง ในแนวดิ่งและแนวระดับ เพื่อหาระยะที่แท้จริงในการติดตั้งตามแบบ ทำการกำหนดระยะติดตั้ง 

AutoCAD SHX Text
- การตัดและติดตั้งโครงคร่าวเหล็ก ต้องติดตั้งโดยช่างผู้ชำนาญ โดยหลังจากทำการตัดโครงคร่าวเหล็กให้ทำการเชื่อมรอยต่อให้สนิทเรียบร้อย และทำการพ่นหรือทาทับด้วยสีกันสนิมทุกครั้ง

AutoCAD SHX Text
บริเวณรอยต่อโครงคร่าวเหล็กที่ทำการตัดหรือเชื่อมต่อ  เมื่อประกอบโครงคร่าวเหล็กเรียบร้อยแล้ว และพร้อมสำหรับให้แผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิตมายึด  จะต้องพ่นหรือทาสีกันสนิมให้

AutoCAD SHX Text
- เริ่มทำการตัดแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิตตามขนาด 

AutoCAD SHX Text
- เพื่อเตรียมแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิตก่อนการติดตั้ง ด้วยใบเลื่อยไฟฟ้า และโต๊ะรองเลื่อยที่ใช้ในงานไม้  หรือสามารถตัดแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิตด้วยเครื่องจักรทันสมัยจากโรงงานผู้ผลิต 

AutoCAD SHX Text
หากทราบถึงขนาดแผ่นและระยะที่ใช้ในการติดตั้ง เพื่อให้เกิดความเรียบสนิทบริเวณขอบแผ่น ลดการสูญเสีย  สามารถดำเนินการติดตั้ง ได้อย่างเรียบร้อย รวดเร็ว

AutoCAD SHX Text
- ต้องทำการนำแผ่นมาเซาะร่องด้วยใบเลื่อยหรือใบเซาะร่อง ด้วยใบเลื่อยตัดโลหะแบบพิเศษ  โดยเซาะร่องเป็นรูปตัววี  การเซาะร่องเพื่อเตรียมพับแผ่นตามขนาดที่ใช้ในการติดตั้ง 
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ในขั้นตอนการพับแผ่น ควรจัดทำบนพื้นผิวที่เรียบสนิท และปูด้วยวัสดุนุ่มเพื่อลดแรงเสียดสีผิวหน้าแผ่นขณะทำงาน 

AutoCAD SHX Text
- การพับขอบแผ่นก่อนติดบนโครงยึด  เพื่อป้องกันน้ำเข้าบริเวณรอยต่อ  ควรพับขอบของแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิต ขึ้นมาไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 18 มม. ขณะทำการพับขอบแผ่นขึ้น
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ก่อนติดตั้งฉากยึด บริเวณมุมทั้ง 4 ควรทำการอุด หรือยามุมรอยต่อด้วยซิลิโคน ทุกมุมก่อนทำการติดฉากยึด และยึดฉากด้วยสกรูเกลียวปล่อยหรืออลูมิเนียมริเว็ท ที่มีความยาว
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8.6 ผนังเดิมภายในอาคารที่มีการทาสีใหม่ตามแบบ ก่อนการทาสีผู้รับจ้างจะต้องทำความสะอาด ขูดลอกสีเก่าออก ซ่อมแซมปรับผิวผนังให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยและสวยงาม ขั้นตอนการทาสี

AutoCAD SHX Text
ผนังใหม่รวมถึงการรองพื้นและมาตฐานของสีที่จะนำมาใช้ให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดงานสีอย่างเคร่งครัด

AutoCAD SHX Text
9.งานฝ้าเพดาน

AutoCAD SHX Text
9.1 ผู้รับจ้างจะต้องตรวจสอบแบบก่อสร้างและประสานงานกับผู้ติดตั้งงานระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ และระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานฝ้าเพดาน เช่น โครงเหล็กสำหรับยึดลวดแขวน
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AutoCAD SHX Text
โดยได้รับการอนุมัติจากผู้ควบคุมงานให้ใช้สีใกล้เคียงหรือสีเดียวกันกับสีของอลูมิเนียม

AutoCAD SHX Text
10.1.8 การยาแนวรอยต่อต่าง ๆ จะต้องทำด้วยฝีมือประณีตและสวยงามทั้งภายนอกและภายใน
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AutoCAD SHX Text
10.12 ผู้รับจ้างจะต้องไม่พยายามใส่บานประตูอลูมิเนียมเข้ากับช่องวงกบที่ไม่ได้ฉาก หรือขนาดเล็กเกินไปช่องวงกบจะต้องมีระยะเว้นโดยรอบบานประมาณด้านละ 2 มม.
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10.14 ภายหลังการติดตั้งประตูอลูมิเนียมรวมทั้งกระจกและอุปกรณ์ทั้งหมดแล้วจะต้องทำการทดสอบบานเปิดทุกบานให้เปิด-ปิดได้สะดวกและจะต้องมีการหล่อลื่นตามความจำเป็น
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9.4 ฝ้าเพดานยิปซั่มลดเสียงสะท้อน ให้ใช้แผ่นยิปซั่มบอร์ด ฉลุรูวงกลมเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.2 ซ.ม. กรุด้วยแผ่นดูดซับเสียงกลาสแมท (Glass Mat) ด้านหลังแผ่น สำหรับฝ้าฉาบเรียบและผนัง
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9.5.2 การติดตั้งโครงคร่าว ต้องเป็นไปตามที่ผู้ผลิตกำหนดอย่างเคร่งครัด
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9.5.1 ผู้รับจ้างต้องจัดหาช่างที่มีประสบการณ์ในการติดตั้งฝ้าตะแกรงอลูมิเนียม โดยให้ผู้รับจ้างเสนอผลงานการติดตั้งของช่างให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจาณาก่อนเริ่มดำเนินการติดตั้ง

AutoCAD SHX Text
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9.5.5 รองรับการติดตั้งโคมไฟ้ฟ้า แบบดาว์นไลท์ทรงสี่เหลี่ยม ขนาด 4 นิ้ว ขั้ว E27
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AutoCAD SHX Text
9.6.3 ขนาด 600x600 มม.. ระบุสีภายหลัง 

AutoCAD SHX Text
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ไม่ได้หมายความว่าเป็นการพ้นความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง หากตรวจพบข้อผิดพลาดในภายหลังผู้รับจ้างต้องดำเนินการเเก้ไขให้ถูกต้อง โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้าง

AutoCAD SHX Text
13.7 การทดสอบ

AutoCAD SHX Text
- ผู้รับจ้างต้องจัดหาเครื่องมือและทำการทดสอบการใช้งานวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมดตามกฏของวิศวกรรมสถาน,การไฟฟ้า ตามมาตรฐานที่ดีและปลอดภัย 

AutoCAD SHX Text
- การปรับแต่งอุปกรณ์ไฟฟ้าก่อนส่งมอบงาน ผู้รับจ้างต้องปรับแต่งอุปกรณ์ในระบบไฟฟ้าให้มีขนาดที่เหมาะสมกับสถานที่และความต้องการใช้งาน เช่นการปรับสมดุลของโหลดการปรับแต่งแรงดัน

AutoCAD SHX Text
ของระบบการปรับแต่งการป้องกันการใช้กระแสเกินและการลัดวงจรเป็นต้น

AutoCAD SHX Text
- ผู้รับจ้างต้องเปิดเดินเครื่องและอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพใช้งานเต็มที่ หรือพร้อมที่จะใช้งานได้เต็มที่เป็นเวลา 24 ชั่วโมงติดต่อกันก่อนส่งมอบงาน

AutoCAD SHX Text
- ผู้รับจ้างต้องทำการทดสอบวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า ตามที่ผู้ควบคุมงานกำหนดให้ทดสอบจนกว่าจะได้ผลที่ถูกต้องแม่นยำตามหลักวิศวกรรม และแน่ใจว่าวัสดุอุปกรณ์เหล่านั้นสามารถทำงานได้ดี 

AutoCAD SHX Text
13.8 สีของสายไฟ้าให้ใช้ตามมาตรฐานสายไฟ มอก.11-2553 และให้ติดตั้งระบบไฟฟ้าตามมาตรฐาน วสท.2556 

AutoCAD SHX Text
- ระบบไฟฟ้า 380/220V 3 เฟส 4 สาย ให้ใช้สายสีน้ำตาลสำหรับเฟส A (L1) สีดำสำหรับเฟส B (L2) สีเทาสำหรับเฟส C (L3) สีฟ้าสำหรับสำหรับสายนิวทรัล (N)

AutoCAD SHX Text
- ระบบไฟฟ้า 220V 1 เฟส 2 สาย  ให้ใช้สายสีน้ำตาลสำหรับเส้นที่มีไฟ (Line) สีฟ้าสำหรับสายนิวทรัล (N) สีเขียวแถบเหลืองสำหรับสายดิน (G) 

AutoCAD SHX Text
- สายขนาดใหญ่และสายที่ผลิตเฉพาะสีเดียว ให้ใช้ปลอกหุ้มหางปลา (Vinly Wire End Cap) หุ้มปลายสายตามสีที่กำหนดตามมาตรฐานสายไฟ มอก.11-2553
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13.9 การเดินสายไฟฟ้า

AutoCAD SHX Text
- สายไฟฟ้าต้องเดินร้อยในท่อโลหะ ตามกำหนดในแบบรูปและรายการ

AutoCAD SHX Text
- ท่อโลหะและอุปกรณ์ ต้องเป็นวัสดุที่ใช้เฉพาะกับงานไฟฟ้าโดยวิธีการป้องกันการเป็นสนิม คือใช้เหล็กอาบสังกะสี มีขนาดไม่เล็กกว่า 12.5 มม. (1/2") ท่อที่ไม้ได้ฝังในผนังหรือคอนกรีตจะต้อง

AutoCAD SHX Text
ยึดด้วยประกับโลหะหรือประกับสำหรับแขวนท่อทุก ๆ ช่วง 1.5 ม. จากกล่องต่อสายหรืออุปกรณ์

AutoCAD SHX Text
- การเดินสายไฟฟ้าในท่อ ต้องกระทำภายหลังการวางท่อร้อยสาย กล่องต่อสาย กล่องดึงสายและอุปกรณ์ต่าง ๆ เสร็จเรียบร้อยแล้วเท่านั้น ต้องร้อยสายในขณะที่เดินสายไฟแต่ละช่วง 

AutoCAD SHX Text
ห้ามมิให้ตระเตรียมหรือร้อยสายไฟไว้ในท่อร้อยสายล่วงหน้าอย่างเด็ดขาด

AutoCAD SHX Text
- ท่อที่ต่อเข้ากับกล่องต่อสายและอุปกรณ์ ต้องมีข้อต่อเข้ากล่องต่อสาย (Box connector) ติดไว้ทุกแห่งปลายท่อที่มีการร้อยสายเข้าท่อ ถ้าอยู่ภายในอาคารต้องมี ConduitBushing ใส่ไว้  

AutoCAD SHX Text
ถ้าอยู่นอกอาคารหรือในที่เปียกชื้นต้องมีหัวงูเห่า (Service Entrance Fitting) ใส่ไว้ที่ ปลายท่อที่ยังไม่ได้ใช้งานต้องมีฝาครอบ (Conduit cap) ปิดไว้ทุกแห่งการต่อโลหะชนิดบางที่ฝังในผนัง

AutoCAD SHX Text
หรือพื้นให้ใช้ข้อต่อชนิดกันน้ำ การงอท่อต้องให้มีรัศมีความโค้งของท่อไม่น้อยกว่า 6 เท่า ของเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอกของท่อ โดยใช้เครื่องมือที่เหมาะสม และเมื่อรวมมุมที่งอแล้วต้องไม่เกิน

AutoCAD SHX Text
- ท่อโลหะชนิดหนา (RSC) ใช้ฝังในดิน ใต้ถนน ฝังในปูนทราย ในพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กและใช้ในสถานที่ที่อาจได้รับความเสียหายได้ง่าย ท่อโลหะชนิดหนาใช้ข่อต่อชนิดเกลียว ท่อฝังในคอนกรีต

AutoCAD SHX Text
ฝังในดิน และที่อยู่ภายนอกอาคารที่อาจจะเปียกชื้น หรืออยู่ในที่เปียกชื้นต้องทางน้ำยาที่เกลียว (Electrical Pipe Joint Compound) ก่อนใส่ข้อต่อเพื่อกันน้ำเข้า

AutoCAD SHX Text
- ท่อโลหะชนิดกลาง (IMC) ใช้ติดตั้งในกรณีดังนี้ คือ ที่ Service Entrance ที่ต้องการฝังในดิน หรือในคอนกรีตที่เดินนอกอาคาร หรือฝังในคอนกรีตที่เดินในอาคาร หรือเป็นสายป้อนหรือสาย

AutoCAD SHX Text
- ท่อโลหะชนิดบาง (EMT) ใช้เดินลอยเกาะติดกับผนังเหนือเพดาน ท่อโลหะชนิดบาง โดยทั่วไปใช้ข้อต่อแบบสลักเกลียวขัน และแบบใช้ครื่องมือบีบ

AutoCAD SHX Text
- ท่อโลหะชนิดอ่อน (FMC) ใช้ต่อเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้าที่การสั่นสะเทือนขณะใช้งาน เช่น มอเตอร์หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าที่ต้องการความคล่องตัวขณะปรับตำแหน่ง เช่น ดวงโคม หรือใช้ในที่อื่น ๆ ที่สามารถ

AutoCAD SHX Text
ใช้ท่อแข็งได้ และใช้ข้อต่อสำหรับท่ออ่อนโดยเฉพาะ ตัวท่อให้ใช้ขนาดไม่เล็กกว่า 12.5 มม. (1/2") ท่ออ่อนที่ใช้บริเวณที่อาจจะเปียกชื้นหรืออยู่ในที่เปียกชื้น ต้องเป็นแบบกันน้ำและใช้ข้อต่อชนิดกันน้ำ
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13.11 การต่อสายไฟฟ้า

AutoCAD SHX Text
- สายไฟฟ้าที่มีหน้าตัดไม่เกิน 10 Sq.mm. ให้ต่อโดยใช้ Insulated Solderless Wire Connector ชนิดเกลียวลวด หรือชนิดใช้เครื่องมือกลบีบอัด โดยมีฉนวนเป็นไวนีลพลาสติกอ่อนและทนแรงดัน

AutoCAD SHX Text
ไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 600 โวลท์ ขนาดให้เลือกตามมาตรฐานของผู้ผลิต

AutoCAD SHX Text
- สายไฟฟ้าที่มีขนาดหน้าตัดตั้งแต่ 16 Sq.mm. ขึ้นไป ให้ต่อสายโดยใช้  Solderless Wire Connector ชนิดใช้เครื่องมือกลบีบอัด ห้ามใช้หัวต่อชนิดใช้สลักเกลียวอัด นอกจากจะได้รับความเห็นชอบ
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- การต่อสายเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้า
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- อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ขั้วแบบมีหัวสกูรยึดสาย ให้ใส่ Terminal ชนิดเครื่องมือกลอัดทุกแห่ง ห้ามใช้สายพันรอบสกูรไว้เฉย ๆ ยกเว้นสายที่ต่อเข้าเต้ารับ โดยที่หัวต่อและ Terminal ทุกชนิดต้องใช้ชนิด
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- เครื่องมือกลที่ใช้ในการอัดหัวต่อ ต้องเป็นเครื่องมือที่ทำขึ้นสำหรับงานอัดหัวต่อโดยเฉพาะและต้องใช้เครื่องมือตามขนาดที่ผู้ผลิตแนะนำ

AutoCAD SHX Text
- หัวต่อชนิดไม่มีฉนวนในตัว ต้องหุ้มด้วยเทปพันสายอย่างน้อย 3 ชั้น เมื่อพันแล้วต้องหนาไม่น้อยกว่า 7 มม. มีกาวเหนียวในตัว ทนความร้อนได้ไม่น้อยกว่า 105 องศาเซลเซียสกรด ด่าง น้ำ

AutoCAD SHX Text
และสารเคมีต่าง ๆ  ทนแรงดันไฟฟ้าได้ไม่ต่ำกว่า 600 โวลท์ เช่น เทป Scotch No.33
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13.12 ชนิดและขนาดของสายไฟฟ้า

AutoCAD SHX Text
- สายไฟฟ้า ให้ใช้ชนิดทนแรงดันได้ไม่น้อยกว่า 750 โวลท์ ตัวนำเป็นทองแดง ตามมาตรฐาน มอก. 11-2553 ชนิดใช้กับอุณหภูมิไม่เกิน 70 องศาเซลเซียส หรือตามที่กำหนดในแบบ

AutoCAD SHX Text
- สายไฟฟ้า ให้ใช้ตามมาตรฐานที่ วสท. หรือการไฟฟ้า ฯ รับรอง ซึ่งผลิตตามมาตรฐาน มอก.11-2553, ASTM, MEA หรือ VDE 
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- สายวงจรย่อย สายที่ต่อไปยังเต้ารับและสายดิน ใช้ขนาดไม่เล็กกว่า  2.5 Sq.mm. หรือตามที่กำหนดในแบบรูปและรายการ

AutoCAD SHX Text
- สายวงจรย่อย สายที่ต่อไปยังดวงโคมแต่ละดวง ใช้ขนาดไม่เล็กกว่า 1.5 Sq.mm. สำหรับความยาวไม่เกิน 4.5 ม. จากสายวงจรย่อยเท่านั้น หรือตามที่กำหนดในแบบรูปและรายการ

AutoCAD SHX Text
- สายที่ใช้ในดวงโคมหลอดไส้ ใช้สายหุ้มฉนวนชนิดทนอุณหภูมิได้ไม่ต่ำกว่า 90 องศาเซลเซียส เช่น สายที่ใช้ฉนวนใยหิน หรือฉนวนซิลิโคน 
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13.13 กล่องต่อสาย

AutoCAD SHX Text
- กล่องต่อสายและฝาครอบทุกชนิด ใช้แบบทำในประเทศด้วยเหล็กอาบสังกะสีหรืออลูมิเนียมหนาไม่น้อยกว่า 1.0 มม. กล่องต่อสายสำหรับสวิตช์และเต้ารับแบบกันน้ำฝนได้ ที่ใช้เกาะผนังให้ใช้ชนิด
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โลหะหล่อ (Die Cast) พ่นสีอบ หรือกล่องพลาสติก กล่องต่อสายสำหรับติดสวิทช์ได้ขนาดที่เหมาะสมกับจำนวนสวิทช์ลึกประมาณ 54 มม. กล่องต่อสายสำหรับติดดวงโคมและอุปกรณ์ไฟฟ้า 

AutoCAD SHX Text
ใช้ชนิดหกเหลี่ยมหรือแปดเหลี่ยม ตามมาตรฐาน NEMA ใช้ขนาดลึกประมาณ 41 มม. กล่องต่อสายสำหรับติดเต้ารับใช้ขนาด 54x112x54 มม. กล่องต่อสายให้ใช้ทุกแห่งที่มีสวิทช์ เต้ารับ 

AutoCAD SHX Text
จุดต่อแยกไปยังดวงโคมและอุปกรณ์ไฟฟ้า จุดที่มีการตัดต่อสาย จุดที่มีการเลี้ยวโค้งเกินกว่าที่กำหนด และตามความจำเป็น 

AutoCAD SHX Text
- กล่องดึงสายและฝาครอบขนาดใหญ่ ให้ทำด้วยแผ่นเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 1.4 มม.พ่นสีกันสนิมและพ่นสีชั้นนอกด้วย

AutoCAD SHX Text
- ขนาดกล่องต่อสายและจำนวนสายในกล่องต้องเป็นไปตามมาตรฐาน NEC หรือ VDE

AutoCAD SHX Text
- กล่องสำหรับสวิทช์และเต้ารับที่ฝังในผนังและเสา ซึ่งไม่สามารถใช้ขนาดลึก 54 มม.ได้ ให้ใช้ชนิดลึก 41 มม. แทนได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากวิศวกรไฟฟ้าก่อน กล่องต่อสายดินอื่น ๆ

AutoCAD SHX Text
 และ Junction Box ให้ใช้ขนาดไม่เล็กกว่า 102x102x54 มม.

AutoCAD SHX Text
- การติดตั้งดวงโคมแต่ละดวง ต้องมีกล่องต่อสายดินติดตั้งต่างหากภายนอกดวงโคม ห้ามต่อท่อเข้าดวงโคมโดยตรง และไม่ให้ร้อยสายวงจรผ่านทะลุดวงโคมไปยังจุดจ่ายไฟอื่น ๆ
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สีเขียวแถบเหลืองสำหรับสายดิน (G) 
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โดยค่าใช้จ่ายทั้งหมดเป็นของผู้รับจ้าง
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360 องศา (ระหว่างการต่อสาย 2 จุด)
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มอเตอร์หรือที่ชื้น ตามข้อกำหนดของ NEC
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จากวิศวกรไฟฟ้าผู้ออกแบบ

AutoCAD SHX Text
UL-Approved หรือเทียบเท่า
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12.5.3.6 การทำให้คอนกรีตแน่นให้ใช้วิธีสั่นด้วยเครื่อง หรือกระทุ้งเพื่อให้คอนกรีตหุ้มเหล็กเสริมและสิ่งที่ฝังจนทั่ว และเข้าไปอัดตามมุมต่างๆ จนเต็ม โดยขจัดกระเปาะอากาศอากาศ

AutoCAD SHX Text
และกระเปาะหินอันจะทำให้คอนกรีตเป็นโพรง หรือเกิดระนาบที่ไม่แข็งแรงออกให้หมดสิ้น เครื่องสั่นจะต้องมีความถี่ที่เหมาะสม และผู้ที่ใช้งานจะต้องมีความชำนาญเพียงพอ 

AutoCAD SHX Text
ห้ามมิให้ใช้เครื่องสั่นเป็นตัวเคลื่อนที่คอนกรีตจากตำแหน่งหนึ่งไปยังอีกหนึ่งตำแหน่งหนึ่งภายในแบบหล่อ ให้จุ่มและถอนเครื่องสั่นขึ้นลงตรงๆ ที่ละหลายๆ จุดห่างกันประมาณ

AutoCAD SHX Text
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 โดยเมื่อใช้ทำงานร่วมกันจะมีความสามารถทำความเย็นรวม (Matching Cooling Capacity) ไม่น้อยกว่าตามที่กำหนดในแบบและข้อกำหนดทั้งนี้เครื่องปรับอากาศจะต้องประกอบ

AutoCAD SHX Text
- เครื่องระบายความร้อน (Condensing Unit) 

AutoCAD SHX Text
- CASING ทำด้วยเหล็กอาบสังกะสี หรือเหล็กดำพ่นสีเพื่อป้องกันสนิมตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต มีความแข็งแรงพอที่จะรับน้ำหนักและแรงสั่นสะเทือนจากการทำงานของ

AutoCAD SHX Text
- COMPRESSOR แต่ละ MODULE เป็นแบบ SCROLL หรือดีกว่า ควบคุมด้วยระบบ INVERTER หรือ DIGITAL
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- CONDENSER COIL เป็นแบบระบายความร้อนด้วยอากาศ ทำด้วยทองแดงครีบระบายความร้อนทำด้วยอลูมิเนียม
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- ระบบไฟฟ้า 220V / 1Ph / 50 Hz หรือ 380V / 3Ph / 50Hz
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- อุปกรณ์ควบคุมเป็นแบบ REMOTE มีสายหรือไร้สาย ซึ่งสามารถควบคุมการเปิด/ปิด เครื่อง
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- ระบบไฟฟ้า 220V / 1Ph / 50 Hz  

AutoCAD SHX Text
- ระบบควบคุม ต้องมีระบบควบคุมส่วนกลาง (Central Control Unit) สามารถควบคุมการเปิด/ปิดและปรับอุณหภูมิแบบแยกอิสระของคอล์ยเย็นได้
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- ระบบท่อน้ำยาและท่อน้ำทิ้ง (REFRIGERANT AND DRAIN PIPING SYSTEM) 
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- ระบบท่อน้ำยาใช้ท่อทองแดง (COPPER TUBE HARD DRAWN TYPE L ) ท่อ SUCTION และ LIQUID จะต้องหุ้มฉนวน CLOSED CELL FOAMED ELASTOMER หนาไม่ต่ำกว่า 
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19 มม. หรือตามที่ระบุในแบบท่อน้ำยา SUCTION และ LIQUID ให้เดินแยกจากกันโดยมี CLAMP รัดทุก ๆ ระยะที่ห่างกันไม่เกิน 2.5 เมตร ฉนวนหุ้มท่อส่วนที่รัด CLAMP ให้
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สอดแผ่นสังกะสีกว้างไม่น้อยกว่า 10 ซ.ม. หุ้มฉนวนก่อนรัด CLAMP พร้อมใส่รางครอบท่อตามขนาดให้เรียบร้อย
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- การเดินท่อน้ำยาจะต้องเดินขนานหรือตั้งฉากกับตัวอาคาร ท่อส่วนที่เจาะทะลุตัวอาคารให้ใส่ PIPE SLEEVES ทุกแห่งและอุดช่องว่างด้วยวัสดุกันน้ำ
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- ท่อน้ำทิ้งใช้ท่อ PVC แข็ง CLASS 8.5 ตามมาตรฐานผลิคภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.17-2532 อุปกรณ์ข้อต่อจะต้องใช้ชนิดที่มีความหนาตามประเภทท่อที่ใช้ และใช้น้ำยาต่อท่อ
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ตามคำแนะนำของผู้ผลิต ท่อน้ำทิ้งจะต้องหุ้มฉนวน CLOSED CELL FOAMED ELASTOMER หนาไม่ต่ำกว่า 13 มม.
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14.7 ระบบไฟฟ้าสำหรับเครื่องปรับอากาศ
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- ผู้รับจ้างต้องจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับระบบเครื่องปรับอากาศให้เป็นไปตามมาตรฐานการติดตั้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือมาตรฐานของ วสท. ฉบับปัจจุบัน
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- ติดตั้งสวิทช์ตัดตอนไม่อัตโนมัติ (Safety Switch) ป้องกันฝุ่นและน้ำ ชนิดไม่มีฟิวส์ใกล้กับคอนเด็นซิ่งยูนิต ชนิดของสายไฟร้อยท่อ ให้ใช้ชนิด 750V 70 องศาเซลเซียสPVC (IEC01)
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- ขนาดสายไฟฟ้าเมนของเครื่องปรับอากาศ จะต้องเป็นชนิดที่รับกระเเสได้ไม่ต่ำกว่า 125%%% ของกระแสใช้งานเต็มที่ (Full Load) ขนาดเล็ดสุดต้องไม่ต่ำกว่า 4 Sq.mm.
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- ขนาดสายไฟฟ้าสำหรับมอเตอร์ปรับความเร็วพัดลมและเทอร์โมสตัทให้ใช้สายไฟฟ้าขนาดเล็กสุดต้องไม่ต่ำกว่า 1.5 Sq.mm.
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- การติดตั้งระบบสายดินตัวเครื่องปรับอากาศที่เป็นโลหะ ในการทำงานปกติต้องไม่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน
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- ท่อร้อยสายไฟฟ้าให้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอนุญาตแสดงเครื่องหมาย มอก. หรือตามหัวข้อ งานไฟฟ้า / ท่อร้อยสาย
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- การตัดต่อสายไฟฟ้า ต้องทำในกล่องต่อสายเท่านั้น ตำแหน่งที่ทำการต่อสายต้องอยู่ในตำแหน่งที่สามารถทำการตรวจสอบหรือซ่อมบำรุงได้ง่าย ตามหัวข้อ งานไฟฟ้า
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14.8 การทดสอบ
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การทดสอบระบบโดยการให้ระบบทำงานจริงนั้น จะถูกพิจารณาให้กระทำเมื่อติดตั้งระบบแล้วเสร็จ โดยการทดสอบจริงนั้นเพื่อเป็นการตรวจสอบรูปแบบ การทำงานของระบบโดยมีความสัมพันธ์
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กับอุปกรณ์หรือระบบอื่น ๆ และการพิจารณาระบบที่ออกแบบกับสมรรถนะการทำงานของระบบจริง ในการทดสอบระบบจะต้องมีการทดสอบหน้าที่ (Function Test) การทำงานของอุปกรณ์
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ในระบบทุก ๆ ตัวเพื่อให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ทุก ๆ ส่วนทำงานได้ตามที่ออกแบบไว้อย่างถูกต้อง
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15.งานกลอนแม่เหล็กไฟฟ้า 
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15.2 ผู้รับจ้างงานกลอนแม่เหล็กไฟฟ้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบจัดหาและติดตั้งตามที่ระบุไว้ในแบบ ให้ครบถ้วนถูกต้องตามแบบรูปและรายการประกอบแบบนี้จนเสร็จเรียบร้อยสามารถใช้งานได้ดี
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15.3 ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้จัดหากลอนเเม่เหล็กไฟฟ้า บุคคลากร วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องจักรและอื่น ๆ ที่จำเป็นในการติดตั้งระบบกลอนแม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อให้งานกลอนแม่เหล็กไฟฟ้าเสร็จเรียบร้อย 
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สมบูรณ์ตามแบบรูปกำหนดเวลาและได้ผลงานที่มีคุณภาพดี เรียบร้อย สวยงามและถูกต้องตามหลักวิชาการ
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15.4 ผู้รับจ้างจะต้องนำตัวอย่างวัสดุ อุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ สำหรับงานกลอนแม่เหล็กไฟฟ้า เสนอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาอนุมัติก่อนดำเนินการติดตั้ง
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15.1 ผู้รับจ้างจะต้องตรวจสอบแบบก่อสร้างและประสานงานกับผู้ติดตั้งประตู หน้าต่าง งานไฟฟ้า และระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้งานกลอนแม่เหล็กไฟฟ้าแข็งแรงและเรียบร้อยสวยงาม
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15.5 กลอนแม่เหล็กไฟฟ้า ขนาด 600 ปอน์ดพร้อมเครื่องอ่านบัตร
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- เครื่องทาบบัตรแบบ Proximity Card รองรับบัตรแบบ Proximity Card ของบุคลากรเดิมที่มีอยู่ได้
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- กลอนแม่เหล็กไฟฟ้าขนาด 600 ปอน์ด
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- อุปกรณ์จับยึดประตูกระจกนิรภัย บานเปิดคู่
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- อุปกรณ์สำรองไฟสำหรับเครื่องทาบบัตรและกลอนแม่เหล็กไฟฟ้า ต้องสามารถจ่ายไฟฟ้าในกรณีที่ไฟฟ้าดับไม่น้อยกว่า 30 นาที
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- สวิตช์ปุ่มกดตัดสัญญาน สำหรับกดเพื่อออกจากห้อง
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15.6 การติดตั้งต้องเป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิตอย่างเคร่งครัด งานไฟฟ้าสำหรับกลอนแม่เหล็กไฟฟ้า ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดงานไฟฟ้าเท่านั้น
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15.7 ระบบกลอนแม่เหล็กไฟฟ้าที่ติดตั้งใหม่ ต้องสามารถเชื่่อมต่อกับระบบกลอนแม่เหล็กไฟฟ้าของเดิมที่มีอยู่ได้ โดยค่าใช้จ่ายการติดตั้งระบบเป็นของผู้รับจ้าง
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ดังกล่าวต้องเป็นไปตามคำแนะนำของผู้ผลิต
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ร่วมกับผู้ว่าจ้างระบบงานอื่นแล้ว
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เสร็จเรียบร้อยจากโรงงานผู้ผลิตมาแล้ว
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คอมเพรสเซอร์คอล์ยระบายความร้อนและพัดลม
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ห้ามใช้สวิทช์ที่ยึดสายไฟฟ้าโดยการใช้สกูรกดอัด
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และรับกระแสไฟฟ้าตามพิกัดของเครื่องปรับอากาศ
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- หลอดไฟฟ้า ทรงกลม ขั้ว E27 LED 12 วัตต์ Day Light , warm white
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คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
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โครงการ :
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งบประมาณ :
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คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
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สถาปนิก
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วิศวกรโยธา
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วิศวกรเครื่องกล
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วิศวกรไฟฟ้า
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วิศวกรสุขาภิบาล
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เขียนแบบ
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ตรวจแบบ

AutoCAD SHX Text
คณบดี คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
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แบบแสดง
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นายธเนตร์  ควรหัตถ์ ภฟก.49808
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นายธเนตร์  ควรหัตถ์ 
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภาภร  ดลกิจ
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มาตราส่วน

AutoCAD SHX Text
แผ่นที่

AutoCAD SHX Text
ห้ามวัดขนาดจากแบบก่อสร้างนี้ 
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จากสถานที่จริง ก่อนลงมือทำงาน
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ผู้รับจ้างจะต้องตรวจวัดทั้งหมด
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หัวหน้างานอาคารสถานที่
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นายธเนตร์  ควรหัตถ์ 
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพรรณิการ์  ย่องซื่อ
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นายอนุสรณ์  สาครดี
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นายธเนตร์  ควรหัตถ์
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ปรับปรุงห้องปฏิบัติการนวัตกรรมและองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
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เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567
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นายพัลลภ  ทองประศรี ภย.28699
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ข้อกำหนดประกอบแบบงานก่อสร้าง(10)
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16.งานม่าน 
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16.1 ก่อนการติดตั้งผ้าม่าน ผู้รับจ้างต้องตรวจสอบสถานที่แนวที่จะยึดรางม่าน นำตัวอย่างวัสดุ และสี และกำหนดรูปแบบแนวติดตั้งรางม่าน ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาก่อนการติดตั้ง
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16.4 วัสดุ

AutoCAD SHX Text
16.4.1 ผ้าม่านจีบชั้นเดียว พร้อมรางติดตั้ง
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- ผ้าม่านกันแสงทำมจากเส้นใยโพลีเอสเตอร์ 100%%% กรองแสงได้ไม่น้อยกว่า 85%%% 
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- ผ้าม่านกันแสงเป็นผ้าทึบ (Dim-Out) โทนเรียบง่าย ในรูปแบบความเป็นโมเดิร์น
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- การเย็บประกอบติดตั้งต้องประณีตเรียบร้อย ชายล่างถ่วงโซ่และมีสายรัดเก็บผ้าม่านกันแสง
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- ผ้าม่านกันแสงเก็บ 2 ข้าง พร้อมติดตั้งรางม่าน
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- รางม่าน ชนิดราง M (ระบบมือปัดหรือมือชัก)

AutoCAD SHX Text
- รางม่านติดตั้งตามที่กำหนดในแบบรูปและรายการ
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16.2 เป็นของใหม่ ไม่เป็นของเก่าเก็บ และไม่เคยใช้งานมาก่อน
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16.3 ผู้รับจ้างจะต้องเสนอแคตตาล็อก หรือ รูปแบบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของม่านพร้อมอุปกรณ์ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาอนุมัติก่อนการติดตั้ง
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16.4.2 ผ้าม่านปรับแสงแบบทึบ
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- ผ้าม่านกันแสงทำมจากเส้นใยโพลีเอสเตอร์ ผ่านกระบวนการเคลือบด้วย PVC

AutoCAD SHX Text
- ใบผ้ากว้าง ไม่น้อยกว่า 10 ซ.ม. ใบทึบแสง 100%%%
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- ชนิด (Blackout) วัสดุทำด้วยไฟเบอร์กลาส 100%%% เคลือบ PVC

AutoCAD SHX Text
- การทนต่อแสง : การซีดจางไม่เกิดขึ้น
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- เป็นวัสดุไม่ลามไฟ ใบม่านสามารถปรับได้ 180 องศา
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- สามารถป้องกันความชื้นได้ ไม่เป็นเชื้อรา ไม่มีสารก่อพิษจากวัสดุ
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- การดูแลรักษา : สามารถใช้เครื่องดูดฝุ่น หรือล้างทำความสะอาดด้วยสบู่
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- รางบนทำจากอลูมิเนียมมอโนไดซ์ เชือกพลิกใบเป็นไนล่อนและไข่ปลาพลาสติก เชือกดึงเก็บเป็นไนล่อน พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ตัวขอเกี่ยวใบ (ไม้แขวนผ้า) และสะพานเชื่อม
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ตัวเกี่ยวใบ ทำจากโลหะอย่างดีไม่เป็นสนิม
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16.5 การบรรจุหีบห่อ ตามมาตรฐานผู้ผลิต
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16.6 การติดตั้งผ้าม่าน
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- ตรวจสอบสถานที่แนวที่จะยึดรางม่าน
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- ติดรางม่าน ในกรณีใช้รางตัวยู ยึดกับฝ้าเพดาน หรือ ภายในด้านบนฝ้าเพดานที่ติดตั้ง ราง ต้องเสริมโครงเตรียมไว้รับร่างม่าน หรือตามแบบรูปกำหนด 
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- หลังจากติดผ้าม่านที่รางแล้ว ทดสอบเปิด-ปิดผ้าม่านด้วยก้านอลูมิเนียมหรือไม้สำหรับ ลากจูง เวลาลากต้องคล่องตัวไม่ฝืดหรือติดขัด 
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17.งานป้ายอักษรโลหะ
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 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุ แงงาน และอุปกรณ์ที่จำเป็นในการติดตั้งป้ายสัญลักษณ์ พร้อม ทั้งจัดเตรียมทำแบบ SHOP DRAWING ในส่วนต่าง ๆ เพื่อขออนุมัติและตรวจสอบตามความต้องการ
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ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้ออกแบบหรือผู้ควบคุมงาน
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18.งานครุภัณฑ์
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18.1 ซิงค์ล้างอุปกรณ์ หลุมเดียว ฝังเคาน์เตอร์ สแตนเลส 304 หนา 1.2 มม. ขนาด 1.5 x 0.5 x 0.1 เมตร จำนวน 2 ชุด
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18.2 จอรับภาพโปรเจคเตอร์ ชนิด ALR ขนาด 257 นิ้ว 16:9 - ขนาด 590 x 342 cm 
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- ขนาดเส้นทะแยงมุม ขนาดไม่น้อยกว่า 257 นิ้ว หรือ ขนาด 590 x 342 cm หรือดีกว่า

AutoCAD SHX Text
- เป็นจอภาพแบบ จอผ้า ALR High Contrast 
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- อัตราส่วนของภาพเป็น 16:9 
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- เนื้อจอ Ambient Light สีเทาเงิน
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- สามารถตัดแสงรบกวน ไม่สะท้อนแสง
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- เป็นผ้าผืนเดียวไม่มีรอยต่อ

AutoCAD SHX Text
- มุมมองภาพไม่น้อยกว่า 160 องศา หรือมากกว่า

AutoCAD SHX Text
- จอภาพต้องสามารถยึดติดกับโครงสร้างที่ทางคณะกำหนดได้
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- จอภาพต้องมาพร้อมโครงอลูมิเนียมที่มีขนาดพอดีกับขนาดของจอ
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18.3  โปรเจคเตอร์ เลเซอร์  Epson EB-L570U โปรเจคเตอร์เลเซอร์ 3LCD พร้อมการเพิ่มประสิทธิภาพ 4K (5,200 ลูเมน) จำนวน 1 เครื่อง 
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- เป็นเครื่องฉายชนิด 3LCD มีขนาด LCD Panal ไม่น้อยกว่า 0.67 นิ้ว 
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- ความละเอียดภาพระดับ WUXGA (1920 x 1200) พร้อม 4K Enhancement หรือดีกว่า
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- ค่าความส่องสว่างของแสงขาว (White Light Output) และแสงสี (Color Light Output) ไม่น้อย กว่า 5,200 ANSI Lumens 
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- ใช้หลอดภาพชนิด Laser Diode  กำลังไฟไม่เกิน 100 V – 240 V, 50/60 Hz AC
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- อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 20,000 ชั่วโมงในโหมดปกติ
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- มีอัตราส่วน Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 2,500,000:1
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- มีช่องต่อสัญญาณอย่างน้อยดังนี้
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- HDMI ขาเข้าไม่น้อยกว่า 2 ช่อง                             - USB Port Type A และ Type B อย่างละไม่น้อยกว่า 1 ช่อง   

AutoCAD SHX Text
- ช่องสัญญาณ Wired LAN RJ-45 ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง             - มีช่องสัญญาณ RS-232C ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง       
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- มีช่องสัญญาณ HDBaseT ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง          - HDMI ขาออกไม่น้อยกว่า 1 ช่อง     -  ช่องสัญญาณขาออกแบบ Mini Stereo ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
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- มีลำโพงในตัว กำลังขับไม่น้อยกว่า 10 W แบบ MONO 
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- ระบบเชื่อมต่อแบบ 2 จอ (Split Screen)
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- สามารถฉายภาพได้ขนาดใหญ่ 50-500 นิ้ว  
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- ใช้เลนส์ประเภท Manual Zoom/Focus กําลังขยายไม่น้อยกว่า 1.6 เท่า
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- มีระบบการแก้ไข Keystone ในแนวต้งไม่น้อยกว่า +/- 30 องศา
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-.ต้องมีขาแขวนสำหรับโปรเจคเตอร์ที่รองรับและใช้งานร่วมกันได้เป็นอย่างดี วัสดุคงทน แข็งแรง สามารถปรับระดับความยาวได้ 40-80 ซม. รับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 13 กิโลกรัม
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- มีการรับประกันคุณภาพสินค้าอย่างน้อย 2 ปี 
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18.4 TV 55 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง 
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- ขนาดจอภาพแสดงผลไม่น้อยกว่า 55 นิ้ว
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- มีความละเอียดของจอภาพ (Resolution) ขนาดไม่น้อยกว่า 3,840 x 2,160 (พิกเซล) หรือดีกว่า
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- เป็นจอภาพชนิด 4K NanoCell หรือชนิดจอภาพที่ดีกว่า
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- ค่าแสดงผลภาพ (Refresh rate) ไม่น้อยกว่า 60Hz 
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- รองรับการเชื่อมต่อ input : HDMI ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง, USB ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง หรือมากกว่า
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- รองรับภาพแบบ HDR 10 PRO 
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- มีลำโพงในตัว กำลังขับไม่น้อยกว่า 20 วัตต์
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- รองรับการเชื่อมต่อเสียงผ่าน Bluetooth 5.0
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- รองรับการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตผ่านสาย LAN และแบบไร้สาย Wi-Fi
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- รับประกันไม่น้อยกว่า 1 ปี
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18.5 จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 27 นิ้ว จำนวน 1 จอ
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- มีขนาดจอภาพแสดงผลไม่น้อยกว่า 27 นิ้ว
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- มีความละเอียดของจอภาพ (Resolution) ขนาดไม่น้อยกว่า 3,840 x 2,160 (พิกเซล) หรือดีกว่า
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- ค่าแสดงผลภาพ (Refresh rate) ไม่น้อยกว่า 60Hz
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- มีค่า Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 1200 : 1
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- มีช่องเชื่อมต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง, DisplayPort ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือมากกว่า
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- มีค่า Brightness ไม่น้อยกว่า 400 cd/m2
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- อัตราส่วน (Aspect Ratio) ของภาพเป็น 16:9
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- ค่าความตรงของสี (Color Gamut) ไม่น้อยกว่า 95%%% DCI-P3
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- น้ำหนักรวมของจอแสดงผล ต้องไม่เกิน 5 กิโลกรัม
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- จอแสดงผลต้องเป็นของใหม่ และสามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์
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- มีการรับประกันไม่น้อยกว่า 1 ปี
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18.6 ขาแขวนจอทีวีขนาด 55 นิ้ว แบบติดผนัง จำนวน 1 อัน
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- รองรับจอขนาด 32"-75" ได้ทุกรุ่นทุกยี่ห้อ 
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- สามารถปรับก้มได้ไม่น้อยกว่า 20 องศา 
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- มีความยาวของตะแกรง 66 ซม. ความกว้างของตะแกรง 21  ซม. 
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- ความยาวของขาแขวนไม่น้อยกว่า 43 ซม
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- มีน้ำหนักขาแขวนไม่เกิน 3 กิโลกรัม 
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- รองรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 50 กิโลกรัม 
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- รองรับ (VESA SIZE) ระยะรูด้านหลังทีวีได้ถึง 40x80 ซม. (กxย) 
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- เหล็กตะแกรงและแป้นหนาไม่น้อยกว่า 1.5 มม.
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- ขาแขวนทำจากเหล็กที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรม

AutoCAD SHX Text
- มี Safety lock กันการตกหล่นหรือยกออกได้
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18.7 เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง 
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- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 8 แกนหลัก (8 core) และ 12 แกนเสมือน (12 Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถ
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ในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า 3.6 GHz จำนวน 1 หน่วย 
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- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วย ความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 12 MB หรือดีกว่า
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- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 
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- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลักที่มีความสามารถในการใช้ หน่วย ความจำแยกจากหน่วย ความจำหลักขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB 
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- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วย ความจำหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB 
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- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 512 GB จำนวน 1 หน่วย
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- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่าจำนวน ไม่น้อยกว่า  1 ช่อง
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- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง
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- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 3.2 Gen ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง
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- ช่อง HDMI ขาออก (Output) ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
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- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
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- จอแสดงภาพในตัว มีขนาดไม่น้อยกว่า 23.5 นิ้ว ค่าความละเอียดแบบ FHD (1920x1080) ที่ 60Hz
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- รองรับการใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi6 และ Bluetooth ได้เป็นอย่างดี
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- ระบบปฏิบัติการ Windows 11 Home และซอร์ฟแวร์ Microsoft Office Home & Student 2021 ในเครื่อง
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18.8 โต๊ะทำงาน ขาเหล็กปั๊มเงา แบบโล่งมีบังหน้า จำนวน 3 ตัว 
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- ขาโต๊ะทำจากเหล็กปั๊มเงา มีความหนาไม่ต่ำกว่า 1.2 มม.
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- ขนาดโต๊ะ กว้าง x ยาว x สูง ไม่น้อยกว่า 120 x 60 x 75 ซม
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- แผ่นผิวท็อปผลิตจากไม้พาร์ทิเคิลบอร์ด ความหนาไม่น้อยกว่า 25 มม. ปิดผิวด้วย
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- หน้าโต๊ะมีแผ่นไม้ปิด เพื่อความเป็นส่วนตัว 
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- ใต้ขาโต๊ะรองแผ่นยาง กันพื้นผิวเป็นรอยขูดขีด 

AutoCAD SHX Text
18.9 เก้าอี้ทำงาน 3 ตัว จำนวน 3 ตัว (เก้าอี้บาร์ ดีไซน์ลายไม้หุ้มหนัง) 
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- เก้าอี้เป็นแบบปรับสูงต่ำได้ด้วยระบบไฮดรอลิค ความสูง 92-113 ซม.
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